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器が接点を開放する際のアーク電圧に制約があるため，1500 V，750 V，600 V と低く，相
対的に供給電流は大きくなる。従って，トロリ線より電線径の大きい「き電線」を平行し
て設備することで，直流抵抗分による電圧降下を軽減する。図 1. 1 に直流方式の変電所構
成例を，図 1. 2 に単線結線図の例を，図 1. 3 に整流器結線例をそれぞれ示す。各変電所の






交流き電方式に関しては，日本の在来線では 50 Hz または 60 Hz の商用周波による単相
交流 20 kV 方式が採用され，日本の新幹線では 50 Hz または 60 Hz の 25 kV 方式が採用さ
れている。交流き電方式では電圧が高く電流が小さい。従って電車線による電圧降下が小




源系統で顕在化しやすい。交流き電方式では図 1. 4，図 1. 5 に示すように，主に在来線で
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(a) 6パルス (b) 並列12パルス (c) 直列12パルス
30° 30°
 
















































































一例として，ある直流通勤線区の複線・線路長 53 km の 16 変電所の線区を対象に，回生













平常時 292 53 (18%) 44 (15%) 
ラッシュ時 141 51 (36%) 5 (4％) 









































































一方，超伝導体においては 1986 年に高温超伝導体 (High Temperature Superconductor 
: HTS)が発見されて以来，高温超伝導技術の実用化に向けた材料開発が精力的に行われて
いる。最近の急速な製造プロセス技術の発展により，10 mm × 0.1 mm の断面で 200 A 以
上の電流を超伝導状態で流せる長さ 200 m 以上の次世代高温超伝導線材も製作されるよう
になり(10)(11)，様々な応用が考えられている。その例としては，送電ケーブル・超伝導磁気
エネルギー貯蔵 (Superconducting Magnetic Energy Storage : SMES)・発電機・変圧器等
が有力な開発対象として挙げられる。また，電動機への適用も，その 1 つであるといえる。





































タで構成される直流 400 V 用縮小モデル (80kW)を構築した。充放電試験により，電圧降
下補償，変電所負荷抑制，回生失効防止，回生電力有効利用などの機能を検証し，実用化
へ向けた基礎確認を行った。 
(4) 鉛蓄電池と EDLC を併用したシステムの検証 

























機  (High Temperature Superconductor Induction/Synchronous Motor: 以 下 ，






ている直流直巻電動機 (DC direct winding Motor: 以下，DCM)の負荷特性を同定した。ま






























第 7 章では，第 5 章で示した充放電制御方式を適用した電力貯蔵システムと，第 6 章で
示した次世代形モータの両者を直流電気鉄道に導入した場合の省エネルギー効果ならびに
電力品質を，電力シミュレーションで評価する。 
第 8 章では，本研究のまとめとして結論を述べる。 
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第 2 章 我が国における電気鉄道の現状と省エネルギー化の必要性 
2.1 運輸部門のエネルギー消費の動向(1) 
運輸部門は，乗用車やバス等の旅客部門と，陸運や海運，航空貨物等の貨物部門に大別
される。運輸部門は，エネルギー消費全体の 23.6 ％ (2008 年度)を占めており，このうち，




1965 年度における運輸部門のエネルギー消費量は約 800 × 1015J (日本全体の 18 ％)
であり，その構成は，旅客部門が約 4 割，貨物部門が約 6 割であった。1965 年度から 2008 
年度の 43 年間にエネルギー消費量は運輸部門全体で 4.4 倍 (年率 3.5 ％増)となり，この
うち旅客部門は 6.4 倍 (年率 4.4 ％増)，貨物部門は 2.9 倍 (年率 2.5 ％)と，旅客部門は貨
物部門の増加を上回る勢いで増加しており，現在そのシェアは逆転している。 
2008 年度の運輸部門におけるエネルギー源別の構成比をみると，ガソリン，軽油，LP ガ
ス，潤滑油等の石油系エネルギーが 98.0 ％を占め，電力のシェアは 2.0％程度となってい


















図 2.1 運輸部門のエネルギー源別消費量の割合 
 
2.1.1 旅客部門のエネルギー消費の動向(1) 
旅客部門のエネルギー消費は 1965 年度から 2002年度まで年平均伸び率で 5.5 ％の伸び
を示し，7.2 倍に増加したが，2002 年度以降は伸び率がマイナス 1.8 ％に反落した。その
結果，2008 年度のエネルギー消費は 1965 年度比 6.4 倍となった。その内訳をみると，乗
用車は，保有台数の増加等により，1965 年度から 2008 年度まで年平均 5.1 ％増と，旅客
部門全体の伸び率 4.4 ％を上回る増加を示している。 
また，旅客部門全体のエネルギー消費量に占める乗用車の割合は，1965 年度の 63.7 ％
から 2008 年度では 85.0 ％へと上昇している。逆に，同期間のエネルギー消費量に占める




として乗用車に使われるガソリンの割合が 1965 年度の 53.0 ％から 2008 年度では
77.7 ％に上昇している一方，主として鉄道に使われる電力の割合は 1965 年度の 7.2％か





































図 2.3 旅客輸送のエネルギー源別消費量の割合 
 
2.1.2 貨物部門のエネルギー消費の動向(1) 




























 まず，エネルギー効率においては，1 人を 1 km 運ぶに必要なエネルギー消費量比較にお
いて，鉄道 [428kJ/人 km]は航空機の約 1/4，自動車の約 1/6 (東海道新幹線ではそれぞれ，
約 1/5，約 1/8)とエネルギー効率の高い輸送システムである(2)。 
 一方，環境性においては，1 人を 1 km 運ぶ際に排出する CO2 量の比較では，鉄道 













して鉄道の占める割合は，23.4 %と 4.0 %にとどまっている。 
地球温暖化に係わる京都議定書に示された温暖化ガス削減目標に向け，我が国としては
相当な削減努力が必要である。 
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本試験に使用した電力貯蔵媒体は鉛蓄電池，リチウムイオン電池，EDLC の 3 種類であ
る。電池の仕様を表 3. 1 に，EDLC の仕様を表 3. 2 に示す。さらに，それぞれの供試体の





表 3. 1 電池仕様 
項目 蓄電池 リチウムイオン電池 
構成 38 セル直列 3 ブロック直列 
定格電圧・電流 76 V・250 Ah 75 V・40 Ah 
エネルギー容量 19 kWh 3 kWh 
外形寸法 D440W1850H450mm W600D700H1085mm 
重量 1000 kg 100 kg(含架台) 
 
表 3. 2 EDLC 仕様 
項目 ユニット ブロック 
構成 46 セル直列 6 ユニット並列 
最大電圧・電流 93 V・50 A 93 V・300 A 
静電容量・内部抵抗 9.5 F・0.58 Ω 57 F・0.1 Ω 
エネルギー容量 0.01 kWh 0.07 kWh 
外形寸法 D340W340H50mm D431W465H537mm 
重量 7.2 kg 60 kg(含ラック) 
 
 
(a) 蓄電池      (b) リチウムイオン電池       (c) EDLC 
図 3. 1 対象貯蔵媒体の写真図 
 
3.1.2  各貯蔵媒体の放電特性評価の試験回路 















図 3. 2 貯蔵媒体試験回路 
 
3.1.3  負荷パターン 
 模擬電車の負荷パターンは図 3. 3 に示すとおり，2 つの波形を用いた。図 3. 3 (a) の波形
は誘導電動機を主電動機とする VVVF (Variable Voltage Variable Frequency: 可変電圧可
変周波数制御)の電気車の負荷電流を模擬しており，電流が時間に比例して上昇するのが特
徴である。20 秒でピーク電流まで達し，その後 20 秒間ピーク電流一定とする負荷パターン
である。 図 3. 3 (b) の波形は直流直巻電動機を主電動機とする抵抗制御車の負荷電流を模
擬し，段階的に電流が上昇するのが特徴である。10 秒間最大電流の 1/2 の一定電流とし，
その後 38 秒間最大電流一定とする負荷パターンである。 
 ピーク電流は 200 A，400 A，600 A の 3 パターンとした。5 分間の待機時間を設けるこ
とにより充電を行い，同じパターンを繰り返し行った。 
 
       (a) VVVF 車模擬          (b) 抵抗制御車模擬 
図 3. 3 負荷パターン 
  
3.1.4  試験結果 
3.1.4.1  貯蔵媒体なし 
 まず貯蔵媒体がない状態で，図 3. 3 の負荷パターンによるピーク電流 200 A あるいは 600 
A の電流を流したときの図 3. 2 の M 点における電圧を測定したところ，図 3. 4 の結果が得
られた。 
ピーク電流 





 の 1/2 
0.1Ω
 模擬変電所 







図 3. 4 貯蔵媒体がない状態における M 点電圧 
 
 最低電圧は負荷パターンの波形に関係なく，負荷電流の最大値で決まる。200 A 時には
46 V まで，600 A 時には 16 V まで電圧が低下した。また，600 A 負荷時に電車電圧は 6 V
以下まで低下するため，模擬電車の不足電圧検知によって放電の持続が不可能となり，負
荷が開放されて M 点は無負荷電圧になった。 
 
3.1.4.2  単体特性 
 貯蔵媒体として，鉛蓄電池，リチウムイオン電池，EDLC それぞれ単独の放電特性を調
査するための単体試験を，負荷パターンの波形ならびに最大電流を変えながら実施した。
なお，それぞれの電力貯蔵媒体の初期充電電圧は 75 V に設定した。 
 
A. VVVF 車模擬 
 VVVF 車模擬負荷パターンによる放電特性を図 3. 5 (a)～(c)に示す。電圧は M 点電圧を，
電流は貯蔵媒体から供給される電流を指す (図 3. 6 以降についても同様)。それぞれの最大





(a) 200 A 
 
 (b) 400 A 
 
(c) 600 A 
図 3. 5  VVVF 車負荷模擬による貯蔵媒体単体時の放電特性 
 
リチウムイオン電池は鉛蓄電池よりも Ah が小さいものの，M 点電圧の低下は小さい。ま
た放電電流の大きさは電源側の抵抗と貯蔵媒体側の抵抗の比に依存するため，EDLC の放
電電流は電池と比較して小さいことから，EDLC の内部抵抗は電池のそれより十分に大き






表 3. 3  VVVF 車負荷模擬による単体放電試験結果 
  200 A 400 A 600 A 
媒体 鉛 リ キャ 鉛 リ キャ 鉛 リ キャ
最大放電電流(A) 143 151 63 258 321 159 435 494 213 
M 点最低電圧(V) 67 66 56 56 60 39 53 54 20 
注) 鉛: 鉛蓄電池，リ: リチウムイオン電池，キャ: EDLC 
 
B. 抵抗制御車模擬 
 抵抗制御車模擬負荷パターンによる放電特性を図 3. 6 (a)～(c)に示す。それぞれ最大電流
時における最大放電電流及び M 点最低電圧を表 3. 4 に示す。 
 負荷電流一定時，鉛蓄電池の電圧はほとんど低下しないが，リチウムイオン電池，EDLC
は時間に比例して低下する傾向を示した。EDLC の放電電流は，負荷電流が瞬時に上昇す
る際に最大となり，その値は VVVF 模擬時よりも大きい結果になった。 
 
表 3. 4  抵抗制御車負荷模擬による単体放電試験結果 
  200 A 400 A 600 A 
媒体 鉛 リ キャ 鉛 リ キャ 鉛 リ キャ
最大放電電流(A) 136 159 89 259 334 201 424 513 298 
M 点最低電圧(V) 66 67 56 54 60 36 50 51 17 















(a) 200 A 
 
(b) 400 A 
 
(c) 600 A 
図 3. 6  抵抗制御車負荷模擬による貯蔵媒体単体時の放電特性 
 
3.1.4.3 ハイブリッド特性 








A. VVVF 車模擬 
 VVVF 車模擬負荷パターンでの試験結果を図 3. 7 (a)～(c)に示す。それぞれ最大電流時に
おける最大放電電流及び M 点最低電圧を表 3. 5 に示す。 
 
 
(a)鉛蓄電池と EDLCのハイブリッド  (b)リチウムイオン電池と EDLCのハイブリッド 
 
(c)  電圧特性 
図 3. 7  VVVF 車負荷模擬によるハイブリッド放電特性 
  
図 3. 7 (a)の結果より，鉛蓄電池と EDLC の放電電流の比は約 3:1 であり，これは内部抵抗
にほぼ逆の比に相当する。図 3. 7 (b)の結果より，負荷電流が最大になった当初，リチウム




表 3. 5  VVVF 車負荷模擬によるハイブリッド放電試験結果 
  鉛蓄電池+EDLC リチウムイオン電池+EDLC 
最大放電電流(A)
全体 403 全体 454 
鉛 305 キャ 101 リ 361 キャ 175 
M 点最低電圧(V) 46 27 




 抵抗制御車模擬負荷パターンにおける放電特性を図 3. 8 (a)～(c)に示す。それぞれ最大電
流時における最大放電電流及び M 点最低電圧を表 3. 6 に示す。 
 
(a) 鉛蓄電池と EDLCのハイブリッド (b)リチウムイオン電池と EDLCのハイブリッド 
 
(c) 電圧特性 
図 3. 8  抵抗制御車負荷模擬によるハイブリッド放電特性 
 
表 3. 6 抵抗制御車負荷模擬によるハイブリッド放電試験結果 
  鉛蓄電池+EDLC リチウムイオン電池+EDLC 
最大放電電流(A) 
全体 419 全体 476 
鉛 313 キャ 116 リ 395 キャ 178 
M 点最低電圧(V) 45 21 
注) 鉛:鉛蓄電池，リ:リチウムイオン電池，キャ:EDLC 
 






















・電池と EDLC によるハイブリッド…電池と EDLC の放電電流の大きさは，内部抵抗に逆
比例する。一方，電圧特性は，EDLC の電圧低下特性に依存する形となり，電池を単独で
使用したときよりも低下する。 
各貯蔵媒体の放電電力，放電電力量をまとめると，表 3. 7 のようになる。なおハイブリ




















表 3. 7 放電電力と放電電力量 









VVVF 7.3 9.7 76
抵抗制御 7.3 9.1 76
400A
VVVF 11.0 14.7 114
抵抗制御 12.0 14.8 125
600A
VVVF 18.1 23.8 189





VVVF 6.3 9.1 66
抵抗制御 9.0 10.8 118
400A
VVVF 14.8 20.0 154
抵抗制御 17.3 21.6 180
600A
VVVF 21.4 28.6 225
抵抗制御 24.9 31.5 259
EDLC 
200A
VVVF 2.6 3.6 27
抵抗制御 3.5 5.5 37
400A
VVVF 4.9 7.1 51
抵抗制御 6.0 10.0 63
600A
VVVF 4.5 6.7 47




VVVF 15.1 20.2 156





VVVF 14.1 25.4 146



























 リチウムイオン電池に関しても鉛蓄電池と同様，図 3. 9 の等価回路が考えられる。鉛蓄
電池よりも静電容量が小さく，等価回路全体の電圧の変動幅が大きくなり，負荷応答性も
鉛蓄電池より早くなる。 
 一般に EDLC の静電容量は電圧依存の成分を有するが，大電力用途の EDLC の等価回路





図 3. 10  EDLC の簡易等価回路 
 
本試験で使用した鉛蓄電池及びリチウムイオン電池について，回路定数を知るための定電
流放電試験を実施した。試験条件を表 3. 8 に示す。いずれの放電も約 0.5 C (定格電流の半




内部抵抗   コンデンサ 電圧源 
内部抵抗   コンデンサ 
28 
 
表 3. 8  定電流放電試験条件 
  鉛蓄電池 リチウムイオン電池 
仕様セル 5 セル (10V) 3 セル (12 V) 
電流 120 A 22 A 
許容最大電圧(充電時) 10.9 V 12.3 V 






図 3. 11  定電流放電試験結果 
 






想定される。鉛蓄電池の静電容量分はリチウムイオン電池の約 3 倍，EDLC の千倍以上の
大きさと想定される。一方，電圧源電圧に関しては，電池の違いによる大きな差異はない。 
 
表 3. 9 等価回路定数 (推定値) 
  内部抵抗 (Ω) 静電容量 (F) 電圧源電圧 (V) 
鉛蓄電池 0.04 9×104 68 
リチウムイオン電池 0.03 3×104 69 
EDLC 0.10 57  
 
3.1.7  放電特性の計算 
図 3. 2 の回路の放電について，表 3. 9 に基づく等価回路定数を用いて M 点電圧及び媒体
の放電電流特性を計算した結果を図 3. 12 (a)～(d)に示す。いずれも最大 600A 負荷時にお
ける単体特性及び鉛蓄電池と EDLC のハイブリッド時の特性に関する結果である。 




 一方，図 3. 7 (a)，(c)と図 3. 12 (c)の比較及び図 3. 8 (a)，(c)と図 3. 12 (d)の比較をすると，
計算による EDLC の放電電流がそれぞれ小さいが，これも EDLC の実際の静電容量が，仕
様値よりも大きいためであると考えられる。同様に，定性的には実験値とほぼ同等の特性
を得ることができた。 



















(c) 鉛蓄電池と EDLC・VVVF 車模擬 
 
(d) 鉛蓄電池と EDLC・抵抗制御車模擬 





3.1.8  電力貯蔵媒体の寿命評価 





































3.1.12 EDLC の加速劣化特性 
EDLC 内部の温度の増加は，吸着イオンの分子エネルギーの増加となり，不純物イオン
や表面官能器との分解反応の加速を引き起こす。一般に化学反応の速度は温度によってか
なり大きく変化し，速度常数 k と絶対温度 T との間に近似的に次の関係式が成立する。 
k = A exp( - Ea / RT )                           (3･1) 
式 (3･1)はアレニウスの式と呼ばれる(4)。ここで R は気体定数 (=8.31 J/mol・K)，A 及び
Ea は反応に固有の定数で，A は頻度因子，Ea は活性化エネルギーと呼ばれる。10K 上昇に
























3.1.12 節の議論を踏まえ，まず EDLC のフロート試験を実施し，加速劣化特性を検証し
た。定電圧電源により電圧を印加し，恒温槽に入れて温度加速を行った。一定期間ごとに





図 3. 13  フロート試験装置例 
 
課電試験の実施例として，表 3. 10 に供試用 EDLC のユニット仕様，表 3. 11 に試験条件を
示す。 
 
表 3. 10  供試用 EDLC 仕様 (フロート試験時) 
 定格電圧 100 V 
直列セル数 44 セル 
外形寸法 234 mm×234 mm×45 mm 
 
表 3. 11  試験条件 (フロート試験時) 
 項目 条件 
課電条件 
電圧 100 V 
温度 60 ℃ 
充放電試験 
充電 定電流 6 A - 88 V カット
放電 定電流 6 A - 44 V カット
試験サイクル 3 サイクル目 
 
この試験例では，課電 3000 h において静電容量の低下は 11 %，内部抵抗の増加は 17 %と



















図 3. 14  サイクル試験における構成例 
 
表 3. 12 供試用 EDLC 仕様 (サイクル試験時) 
定格電圧 100 V 
直列セル数 44 セル 
外形寸法 242 mm×242 mm×45 mm 
 
表 3. 13  試験条件 (サイクル試験時) 
 項目 条件 
課電条件 
電圧 100 V 
温度 50 ℃ 
充電 
定電流 12 A - 100 V カット
(20～14 秒) 
充電休止 10 秒間 
放電 
定電流 12 A - 44 V カット
(20～14 秒) 
放電休止 30 秒間 
 
この試験例では，7 万サイクルで静電容量が 16 %低下，内部抵抗が 101 %増加するに至っ




3.1.15.1  試験手法 
電気鉄道の電力負荷は，列車本数の密度や最高速度，回生電車の有無など多数の要因に
より，線区に応じて大きく異なる。従って電気鉄道への EDLC の適用を考える場合，用途
に応じて EDLC の待機状態や充放電電流パターンが異なる。 
 EDLC の使用目的は，回生電車が走行する線区では回生対策が，走行しない線区では電

















近郊部が多く，サイクル間隔は 5～10 分と短いのが適当である。 
 
表 3. 14  適用用途別サイクル条件 
  電圧降下対策 回生対策 
待機条件 100 %充電 放電状態(50 %～70 %充電) 
充電 低電流でじわじわ充電 台形波 20 秒 
放電 大電流 低電流でじわじわ放電 
サイクル間隔 1 回／(10 分～60 分) 1 回／(5 分～10 分) 
 
サイクル数を稼ぐために休止時間を短くすると，EDLC の温度管理が困難になる。休止時
間を変えた高電流サイクル試験において，放電休止時間を 30 秒に設定すると，EDLC 温度
上昇が初期温度+25K，60 秒で+15K というデータもあり，1 サイクル 4～5 分になるよう
に休止時間を取れば，EDLC 温度は環境温度+10K 以下と予想される。従って温度上昇も抑
えられ，サイクル数も稼げる表 3. 15，図 3. 15 の負荷パターンが適当と考えられる。 
 
表 3. 15 負荷パターン例 
 
①充電(ACR/AVR) ②休止 ③放電(ACR) ④休止 
電流 電圧 時間 時間 電流 電圧 時間 時間 
電圧降下 5 A 100 V 2 min 2 min 30 A 40 V (20 s) 10 s 





図 3. 15  負荷パターン波形 
 
3.1.15.2  試験結果 
EDLC の寿命の一評価試験として，回生対策型でのサイクル試験を，50 ℃の環境におい
て約 10 万サイクル (20 ℃環境下では約 80 万サイクルに相当)にわたり実施した。負荷パ
ターンは，図 3. 15 の「回生対策型」と同様である。サイクル数と静電容量および内部抵抗
の関係を図 3. 16 に示す。 
 
図 3. 16  サイクル数と静電容量および内部抵抗の関係 
 
 サイクル数の増大に伴い，静電容量は低下，内部抵抗は逆に増加し，EDLC の性能が劣
化することが分かる。しかしながら，静電容量の低下は初期値の 10 %程度であり，30 %減
まで十分余裕がある。一方，内部抵抗はサイクル数にほぼ比例する形で上昇し，約 60,000


































































































Lf: Filter for chopper，Cf: Filter for chopper，L2: Reactance for chopper，Cc: Capacity of 
EDLC, Vs0: Substation voltage, ra0: Feeding line impedance, la0: Feeding line impedance, 
Ia1: Substation current, Ia2: Electric rolling Stock Current, Vs: Feeding line voltage, Is: 
Output current, Ic: EDLC curret, Vc: EDLC voltage, CL: Capacity for electric rolling 
stock 
図 3. 18  電力貯蔵システムの回路要素 
 
 図 3. 18 における回路定数の各設定を表 3. 16 に示す。 
 
表 3. 16 電力貯蔵システム回路定数一覧 
Lf Filter for chopper (reactance) 1 mH 
Cf Filter for chopper (capacitor) 30 mF 
L2 Reactance for chopper 0.5 mH 
Cc Capacity of EDLC 32 F 
Vs0 Substation voltage 432 V 
ra0 Feeding line impedance (resistance) 0.04 Ω 
la0 Feeding line impedance (reactance) 1 mH 
CL Capacity for electric rolling stock 15 mF 
 
ここでは，貯蔵媒体を EDLC とし，充放電制御を双方向チョッパで行う，直流 400 V 系
の電力貯蔵システムについて検討した。図 3. 18 に示すように，変電所と電車の間に電力貯
蔵システムを適用する場合について考察する。 
  変電所と電力貯蔵システム間及び電力貯蔵システムと電車間に接続される抵抗，リアク
タンスは何れも 0.04 Ω，1 mH (直流 400 V 系)とし，変電所と電車の中間に電力貯蔵システ
ムが設置されているモデルにした。実系(直流 1500 V 系)において，1 km 当たりのき電線と
39 
 
レールの合成抵抗及びリアクタンスが約 0.04 Ω，1 mH である。従って，変電所と電車の




3.2.2 EDLC の仕様 
EDLC の充放電特性を調べるため，表 3. 17 に示す仕様の EDLC について計算及び試験
を行った。EDLC1 ユニットを 8 並列 1 ブロックとして，3 ブロックを直列接続する構成と
した。 
 
表 3. 17  EDLC 仕様 








V, I 93 V, 50A 93 V, 400 A 280V, 400 A 












性は，図 3. 19 の等価回路より算出する(2)(3)。C, R がモジュール単位の EDLC の全静電容量，
全内部抵抗を示す。EDLC の電圧の初期値は 280 V とする。 
 
図 3. 19  EDLC の等価回路 
 


















P が 50 kW 及び 80 kW のとき，i , v を求めると図 3. 20 のような特性が得られた。 
 電圧は時間の経過に伴い低下分が大きくなっている。3 秒ほど経過すると，80 kW 放電
では負荷電圧が 100 V 近くまで低下し，その後電圧，電流が発散し，放電不能になる。放
電不能になる直前では，放電電流の増大も顕著になる。一方，50 kW 放電では 10 秒以上の
放電が可能であることが分かる。内部抵抗が小さくなると放電時間が非常に長くなる。従




図 3. 20  EDLC の一定電力放電 
 
次に，表 3. 17 に示した EDLC のモジュールを用い，下限電圧を 120V とし，200A で放
電させたときの電流及び電圧特性を図 3. 21 に示す。このとき， P が可変，i が一定として
式 (3･2)を解くと，実験結果の電圧波形に示す通り，電圧は時間に比例し，直線の傾きは
EDLC の容量に反比例することが理解できる。実験結果より，約 18 秒間放電を維持するこ































図 3. 22 に示す。 
① Standby mode ： Vc →Constant
t1，t2
gate signal
Vc *=EDLC voltage on standby mode
Vs*=Maximum voltage on charge mode


























図 3. 22 チョッパ部制御ブロック図 
 
ここで，Vsは変換器一次側電圧 (き電側電圧)，Vcは変換器二次側電圧 (貯蔵媒体側電圧)，
Ic は変換器二次側電流 (貯蔵媒体側電流)，Vf はチョッパ部のスイッチング成分を除去する
ための LC フィルタ部電圧を指す。 


















に示したチョッパ部の動作による振動抑制制御の効果を検証するために，図 3. 18 の回路及
び図 3. 22 の制御ブロックでシミュレーションを行った。特に，振動抑制のゲインは線路イ
ンピーダンス等主回路条件に影響されるため，線路インピーダンスを変えて効果ある定数





 シミュレーションは，系統解析用シミュレータの EMTDC で行った。力行，回生ともに
100 A に設定したときのシミュレーション結果を図 3. 23 に示す (上図がき電線電圧 Vs，下
図が出力電流 Is)。 
図 3. 23 (a)は振動抑制をゲイン 0 として抑制制御がない場合で，PWM コンバータのコン
デンサ CL，線路インピーダンス la0，双方向チョッパの直流フィルタ Cf，Lfによる大きな振







(a) No oscillation suppression control 
 
(b) Oscillation suppression control 




貯蔵システムの適用を評価するため，実系 (直流 1500 V 系)の 1/4 レベルに相当する直流
400 V 系の電力貯蔵システムのミニモデルを構築し，その電気特性を検証した。ミニモデル
の主回路構成を図 3. 24 に示す。 
 電力貯蔵システムとして，電力貯蔵を行う EDLC，EDLC と直流き電線回路との電力の
授受を行うチョッパ及びき電回路のインピーダンスについては，3.2 節において示した仕様
と同様のものとする。 
 変電所の模擬は，3 相ダイオードブリッジ整流器で行う。すなわち，三相交流 100 V から
直流 400 V に変換する。また，入力変圧器のタップにより，直流電圧を変更できる。なお，
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図 3. 24 ミニモデル主回路 
 
試作したミニモデルの充放電特性を検証するため，基本パターン，回生車パターン及び
抵抗制御車パターンの 3 パターンで試験を行った。 
 
3.3.1 基本パターン 
まず，電力貯蔵システムの基本特性を調べるため，図 3. 25 に示す電流パターンを PWM
コンバータに電流指令として与え試験を行った。 これは VVVF 車を模擬した負荷電流波形
であり，時間に比例して電流が上昇するのが特徴である。10 秒間起動力行により加速しな
がら電流が時間に比例して立ち上がり，安定走行領域に入ると 10 秒間一定電流の負荷をと
る。5 秒間ノッチオフで惰行した後，一定のブレーキ力による回生を 10 秒間行い (回生電
流は 200 A 一定)，その後ブレーキ力を緩めて 10 秒間回生する (回生電流は時間に比例して















図 3. 25 電車負荷の基本パターン 
 
チョッパの各制御定数統等の試験条件を表 3. 18 のように設定した。 この場合，チョッ
パ電圧が 416 V 以上になると充電，390 V 以下になると放電することを意味し，390～416 V
は不感帯 (EDLC の待機状態)となる。従って，力行または回生電流が立ち上がると直ちに
放電または充電を行うことになる。EDLC は 200 A 以上で充電，放電することができない。
EDLC 電圧が 270 V 以上になると充電を，120 V 以下になると放電を停止する。 
 
表 3. 18 電力貯蔵ミニモデルの設定条件 
Chopper 
Voltage 
Maximum 416 V 
Minimum 390 V 
Initial charge voltage 250 V 
EDLC 
Current 




Maximum 270 V 
Minimum 120 V 
 
基本パターンでの充放電試験の結果，図 3. 26 の特性が得られた。図中の SS は変電所を，
ERS は電車を指す。結果をまとめると次のようになる。 
(1) EDLC の負荷追随性と電圧補償効果……力行時の EDLC，電車電流は，ほぼ試験パター
ンの波形に追随している。変電所からの電流は，電車が 200 A の力行時で 140 A 以下であ
るため，変電所－EDLC 間の電圧降下は 70 %以下に抑えられている。従って電車パンタ点
電圧降下幅も 15 %程度抑制される。 
(2) EDLC の放電と充電の度合……力行が終了したとき，EDLC 電圧は 135 V 程度であり，
EDLC 下限電圧 (120 V)近くまで低下しており，本試験条件では，EDLC は力行時に容量
の大部分を放電したことになり，回生により EDLC が充電されると，EDLC 電圧は初期充
電電圧の 250 V に戻った。 
46 
 
(3) 回生開始時の系統電圧上昇……回生開始時の電車電流は 100 A 程度であり，試験パター
ンの 1/2 の電流に抑えられている。この場合回生前の EDLC 電圧が低い状態であり，回生
時の EDLC 電流が 200 A に抑えられているため，吸収可能な回生電力が小さい。そのため
電力供給源である電車側の電流が絞られたと考えられる。 
(4) 満充電後の EDLC の特性……試験パターンで回生電流が立ち下がり始めるとき，EDLC













図 3. 27 回生車負荷パターン例 
 
サンプルとして用いたのは図 3. 27 に示すような，誘導電動機を主電動機とする電車が走
行する，都市部の直流電気鉄道における変電所 1 回線の 5 分間の波形であり，電流は実電
流の 1/10 である。また，チョッパ電圧の下限値を表 3. 18 に示す 390 V から 370 V に変更
し，力行電流がある程度増大してから EDLC を放電させる。 
 図 3. 28 に，充放電特性を示す。比較として，EDLC がない場合の各特性も示す。 EDLC
がない場合の特性と比較すると，次のことが言える。 
 





の 32 %のカットが実現できた。 
(2) 充放電特性の再現性……基本パターン時と比較して，放電するエネルギーが小さいた
め，EDLC 電圧の低下分は小さくなる。一方，回生電流の充電により，パターン終了前に






パンタ点電圧降下も低減できる。本ミニモデル試験では，直流 400 V 系に対し約 20 V の電









たのは図 3. 29 に示すような，郊外部の直流電気鉄道における変電所 1 回線の 18 分間の波
形で，同パターンを 2 回繰り返している。電流は 3.3.2 節と同様，実電流の 1/10 としてい
る。チョッパ電圧は上限値を表 3. 18 に示す 390V から 400 V に変更した。これにより電車
電流が 0 A を示すとき，すなわち無負荷状態において EDLC の充電が可能である。一方，
下限値は 376 V に変更した。 
 
図 3. 29 抵抗制御車負荷パターン例 
 
図 3. 30 に，充放電特性を示す。結果をまとめると次のようになる。 
(1) 変電所電流のピークカット……3.3.2 節と同様，電車が比較的小電流で力行をする場合
は，EDLC は放電せず，電車の電流は変電所が負担している。一方，電車が 200 A 以上の
最大負荷をとる際には，EDLCから上限値である 200 Aの電流が流れていることが伺える。
そのとき変電所電流は 170 A 程度に抑制されている。 




(3) 電車における架線電圧の補償効果……EDLC の放電により電車電圧は 350 V 付近まで
の低下に抑えられた。EDLC がない状態で 200 A 以上の電車負荷があるとき，電車におけ


































































図 3. 31 回生電力対策型の構成 
 
電力貯蔵システムの近傍で電車が制動した場合について，図 3. 31 の回生電力対策型の動
作を以下に示す。 
① 回生電流は，双方向チョッパ (1)を通して，蓄電池を充電する分と，チョッパ (2)を経
由して EDLC を充電する分に分流する。このとき何れのチョッパも降圧動作を行う。 
② 立ち上がり時の急峻な電流は，チョッパ (2)の降圧動作により，EDLC に大きく分流す
るが，EDLC の蓄積エネルギーが増大し満充電状態に近づくと，チョッパ (2)は充電電流を
絞り，蓄電池側への分流分が大きくなる。 






























図 3. 32 電圧降下対策型の構成 
 
この電圧降下対策型の動作を以下に示す。 
① 無負荷電圧より若干低い電圧で，蓄電池と EDLC を充電する。この電圧は，列車の運











チョッパ部 1 段の制御ブロックは図 3. 22 と同様である。 
 電圧降下対策の場合，チョッパを 2 段構成した場合にも，き電側のチョッパが動作する
と同時に貯蔵媒体側のチョッパが動作するため，1 段と同様な電力変換制御とみなすことが
できる。 
 一方，回生電力対策の場合，チョッパ (2)の動作は，上述に加えて，チョッパ (1)の動作













 EDLC の等価回路については， 図 3. 10 に示したキャパシタンスと内部抵抗の直列回路
で簡略化する (2) (3)。一方，蓄電池 (鉛蓄電池)は，短時間中の放電による電圧低下は微少で
あることから，その等価回路は定電圧源と内部抵抗の直列回路で簡略化できる。さらに，
き電側電圧は電圧源，電車負荷は電流源として模擬する。 
 貯蔵システムにおけるき電側電圧を V とし，電車の回生電流 I が貯蔵システムに流れ込む
と仮定した場合の，回生電力対策型の EDLC，蓄電池それぞれの特性について考察する。
図 3. 33 に示した回路において，変換器に関して以下の 2 式が成立する。 
)( 21 cbb IIVVI                   (3･3) 
122 cccb IVIV                    (3･4) 
ここで Vbは蓄電池の端子電圧，η1，η2はチョッパ(1)，(2)それぞれの電力変換効率を示す。
また，蓄電池，EDLC についてそれぞれ以下の 2 式が成立する。 




V                   (3･6) 
 
 
図 3. 33 回生電力対策型の回路モデル 
 
ここで，制動中におけるチョッパ(1)の低圧側の電圧，すなわち Vb が一定の場合，E, Rb
は定数であるから式 (3･5)より Ibが求まる。式 (3･3)より Ic2も定まるため，式 (3･4)，(3･6)
より残りの未知数 Vc, Ic1を知ることができる。 
 一例として，き電回路，EDLC，蓄電池，変換器の効率に関する条件を表 3. 19 に設定し，
EDLC 特性の計算を試みた。EDLC の初期電圧は 130 V に設定した。また，電力貯蔵シス
テムの充電時電圧はき電側 420 V 以上とし，回生電流は 200 A 一定に設定した。さらに，
回生制動時の Vbを 295.2 V 一定とし，蓄電池の充電電流を上限 100 A とした。 
  回生電力対策型の計算結果を図 3. 34 に示す。比較として，EDLC，チョッパ (2)のみで
構成される電力貯蔵システムの充電特性も併せて示す。 











較して 100 A 以上電流容量に余裕が生まれる。また，EDLC 電圧が 250 V に達するまでの
時間は約 12 秒であり，充電継続時間は EDLC のみの時と比較して約 2 倍に伸びることが
分かる。 
 
表 3. 19 計算条件 
 Item Value 
EDLC 
Capacitance (C) 32 F 
Inner resistance (Rc) 0.16 Ω 
Battery 
Supply voltage (E) 288 V 
Inner resistance (Rb) 0.072 Ω 
Chopper (1) Efficiency (η1) 0.95 




































Hybrid system EDLC only
 
図 3. 34 回生電力対策型の計算結果 
 
貯蔵システムにおけるき電電圧を V とし，電車力行時，貯蔵システムが電車に I の電流を
供給すると仮定した場合の，電圧降下対策型の EDLC，蓄電池それぞれの特性について考
察する。図 3. 35 に示した回路において， 
121 bbb IVVI                 (3･7) 
122 ccc IVVI                 (3･8) 
22 cb III                 (3･9) 
また，それぞれの貯蔵媒体について以下の式が成立する。 






V                (3･11) 
ここで回生電力対策型と同様，チョッパ(1)の低圧側電圧，すなわち Vbが一定の場合，式 (3･
10)より Ib1 が定まり，式 (3･7)，(3･9)より，Ib2, Ic2 も定まる。式 (3･8)，(3･11)より，残り
の未知数 Vc, Ic1 を知ることができる。 
電車力行時の Vbを 280.8 V一定とし，蓄電池の放電電流を上限 100 Aとした。また，EDLC
の初期電圧を 130 V から 250 V に変更し，初期エネルギーを大きく設定した。さらに，電
力貯蔵システムの放電時電圧はき電側 380 V以上とし，力行電流は 150 A一定に設定した。 
 表 3. 19 に示した同様の仕様を有する EDLC，蓄電池を用いた場合の，電圧降下対策型の














図 3. 35 電圧降下対策型の回路モデル 
 
 EDLC のみの場合，EDLC の初期放電電流は約 300 A であり，時間の経過に伴い大きく
増加し放電停止に至るが，ハイブリッド電力貯蔵では初期放電電流が約 150 Aに抑制され，
放電容量に十分な余裕が生まれることが分かる。また，EDLC 電圧の特性から，放電停止
に至るまでの時間は，ハイブリッド電力貯蔵で 17 秒以上であり，EDLC のみの場合と比較



















































Hybrid system EDLC only
 









は 8 km の模擬とし，変電所と電車の中間に電力貯蔵システムが設置される模擬とした。模
擬抵抗，リアクトルは何れも 0.04 Ω，1 mH である。双方向チョッパは 2 台とも構造は同
様であり，変換器 (IGBT)，フィルタ用リアクトル，コンデンサで構成される。スイッチン
グ周波数は何れも 4 kHz である。蓄電池用の放電抵抗は 8.25 Ωであり，40 A で 2 分間連
続放電が可能である。ダイオード整流器，PWM コンバータの詳細は前節に示した通りであ
る。 
ミニモデルに使用する EDLC，蓄電池の仕様を表 3. 20 に示す。EDLC のセル接続は直
列と並列の組み合わせであり，蓄電池は全セルを直列に接続している。蓄電池は鉛電池を
採用した。電流は 3 C までが許容範囲であるが，繰り返し充放電による劣化を避けるため，
最大電流は 100 A (0.5 C)に設定した。蓄電池 1 セル当りの最低許容電圧は 1.8 V，最高使用
電圧は 2.8 V であるが，今回のシステムでは過充電もしくは過放電による劣化を防止するた
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図 3. 37 ハイブリッド電力貯蔵ミニモデル回路 
 
表 3. 20  EDLC と蓄電池の仕様 
Media EDLC Battery
Constitution 1104 cell 144 cell
Voltage 120～280 V 288～330 V 
Current 400 A (maximum) 200 Ah
Capacity 32F




Weight 715 kg 2400 kg
 


















表 3. 21 EDLC と蓄電池の各種設定値 
 Measure Regenerative Power Voltage drop 
EDLC 
Initial voltage 130V 250V 
Voltage 120～270V 120～270 V 
Current -300～300A -200～200A 
Discharge voltage 298V 390V 
Charge voltage 308V 416V 
Battery 
Initial voltage 302V 302V 
Voltage 290V～330V 290～330V 
Current -200～200A -175A～175A 
Discharge voltage 390V 380V 
Charge voltage 416V 416V 
 




3.4.4.1  回生電力対策型の特性 
回生電力対策型による，力行時および電力回生時 (以下単に回生時と略す)の充放電特性
(電流)の一例を図 3. 38 に示す。本章では，電車の力行電流を正，回生電流を負，貯蔵媒体
の放電電流を正，充電電流を負とする。電車負荷は，図 3. 38 上のグラフに示すとおり，最
大力行電流を 200 A，最大回生電流を 150 A，力行，回生時間をそれぞれ 20 秒に設定した。
さらに，回生終了後，次の力行電流が立ち上がるまでの待機時間は 240 秒に設定した。図
3. 38 下に示した EDLC，蓄電池の充放電特性 (何れも低圧側の電流値)を時間毎にまとめる
と，以下のことが言える。 
(1) 力行時 (5～25 秒)…EDLC は初期充電されていないため放電しない。蓄電池は 50 A 以
下の低電流で放電する。 
(2) 回生時 (30 秒)…EDLC は 200 A 以上で，蓄電池は約 100 A で充電する。 
(3) 回生時 (30～45 秒)…EDLC に殆ど充電される。 
(4) 回生時 (45～50 秒)…EDLC がほぼ満充電状態となり，蓄電池の充電電流が再び上昇す
る。 
上記の特性は，3.4.1.1 節に示した②の概念を満たしている。 
 各電圧の充放電特性ならびに蓄電池のエネルギー変化を図 3. 39 に示す。それぞれの特性
をまとめると，以下のことが言える。 
(1) 電車の架線電圧…回生時に大きく電圧が上昇する現象 (回生失効現象: 450 V 以上)が生
じていないことから，本システムが有効に機能している。 
(2) EDLC 電圧…回生時の充電により，ほぼ満充電状態 (270 V)まで達する。待機時間に移
行すると，充電した電力はチョッパ (2)を介して蓄電池に吸収されるため，電圧が低下する。







(4) 蓄電池のエネルギー収支…蓄電池は力行終了時 (25 秒)までに約 200 kJ 放電し，回生終
了時 (50 秒)でほぼ 0 秒時の充電状態まで戻る。その後，蓄電池は EDLC が吸収したエネル
ギーを充電する (50～230 秒)。次の力行が開始する直前 (295 秒)では，蓄電池は 0 秒時よ
りも約 250 kJ 多く充電された状態に至った。 
 

















































































3.4.4.2  電圧降下対策型の特性 
電圧降下対策型による，力行，回生時の充放電特性の一例を図 3. 40 に示す。電車負荷に
ついては，図 3. 40 の 1 段目のグラフに示すとおり，最大力行電流を 200 A，最大回生電流
を 100 A，力行，回生時間をそれぞれ 20 秒に設定した。変電所特性，電車特性及び EDLC，
蓄電池の電圧，電流特性 (低圧側)を時間毎に以下にまとめる。 
(1) 力行時 (6～10 秒)…力行開始後まもなく直流電圧が 390 V 以下となるため，EDLC が
放電を開始する。EDLC の放電電流は最大 185 A まで上昇し，EDLC 電圧は時間にほぼ比
例して低下する。 
(2) 力行時 (10～16 秒)…直流電圧が 380 V 以下になり，蓄電池が 50～70 A で放電を開始
する。EDLC は，放電分担率が下がることにより，放電電流が低下し，電圧の低下率も下
がる。貯蔵システムの放電により，変電所電流は 100 A に抑制される (貯蔵システムがない
場合は電車力行電流と同じ)。また，電車電圧は 360 V 以上になる (貯蔵システムがない場
合は 340 V)。 
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X 電気鉄道は，約 10 km の独立した単線線区である。電車編成は 4 両もしくは 2 両であ
り，回生車は運行されていない。運行本数は 1 時間当たり上下線各 5 本でほぼ統一されて
いる。き電電圧は直流 600 V を採用しており，直流変電所は 4 箇所で構成される。 
 電力貯蔵システムは，図 4. 1 に示す通り，2 箇所の変電所(A 変電所，B 変電所)のほぼ中
間に位置する C 検車区の屋内に設置した。A 変電所は容量 1500 kW であり，F1 (下り方)，
F2 (上り方)の 2 方面で電力供給する。一方，B 変電所は容量 500 kW であり，1 方面で電
力供給する。C 検車区付近の駅において 2 編成がすれ違いを行う際，同時力行により，F 駅












図 4. 1 電圧降下補償の検証区間 
 
電力貯蔵システムの基本仕様を検討するために，検証区間の現状の負荷特性を知る必要が
ある。そこで，C 検車区にて架線電圧の測定ならびに A，B 両変電所にてき電電流の測定を
同時に実施した。図 4. 1 の F 駅付近で 2 編成が走行する時間帯 (2 分間)の測定結果例を図
4. 2 に示す。A 変電所電流 (上り方面)が約 600 A 以上，B 変電所電流が約 1000 A 以上を示
したとき，C 検車区電圧は約 10 秒間 550 V 以下に低下する。従って，各変電所電流を約
10 秒間にわたって 100～150 A 程度抑制することができれば，C 検車区電圧を 550 V 以上
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のように計算した。まず，電力貯蔵システムに用いられる変換器の効率 95 %を考慮し，158 
kW で定電力放電する。C = 32 (F)，R = 0.073 (Ω)，EDLC の初期電圧を 500 V とし，3.2.2
節で示した式 (3･2)を解くと，放電特性は図 4. 3 のようになる。時間の経過に伴い EDLC
電圧は低下，一方電流は上昇するが，12 秒経過した時点においても EDLC 電圧は 300 V 以
上，EDLC の電流は 500 A 以下で放電を継続しており，実用的な範囲内に収まる。従って，
上述した静電容量，内部抵抗を有する EDLC を適用することにより，150 kW 一定で 10 秒
間以上にわたり連続放電が可能であることが分かる。 
 
図 4.3 EDLC の定電力放電特性 (158 kW) 
 
上述の EDLC の条件をもとに決定した直流 600 V 用電力貯蔵システムの基本仕様を表 4. 1





























EDLC の 1 ユニットは最大電圧 125 V，静電容量 8.5 F であり，60 ユニットを 15 並列 4
直列することにより最大電圧 500 V，静電容量 32 F とした。一方，最低電圧は 200 V に設
定した。 
 電力変換器である双方向チョッパは 2 多重型で IGBT ユニットを採用し，スイッチング
周波数を 4 kHz とした。貯蔵システムは，架線電圧が 560 V 以下に低下したときに放電 (電













最大電圧 500 V 
最大電流 526 A 
静電容量 32 F 




充電可能電圧 600 ～ 650 V 
放電可能電圧 500 ～ 600 V 
定格充電電流 100 A 
定格放電電流 300 A 
EDLC 側 
電圧範囲 200～500 V 


















図 4. 4 電力貯蔵システムの主回路 
 
4.1.3  検証結果 
試験結果として，120 秒の間に貯蔵システムが充放電したときの，C 検車区の架線電圧，
キャパシタ電圧，貯蔵システム，EDLC の充放電電流ならびに両変電所のき電電流を図 4. 5
に示す。なお，貯蔵システムがない場合の C 検車区電圧，変電所電流を試算し，図 4. 5 に
併せて示す。この時間帯の A，B 変電所間の負荷としては，F 駅付近でほぼ同時力行する上
下の 2 編成のみが該当する。図 4. 5 の試験結果について以下にまとめる。 
(1) C 検車区架線電圧の電圧降下補償 
 貯蔵システムの放電により，C 検車区の電圧は 550 V 以上に保持される。一方，貯蔵シ
ステムがない状況では，520 V 付近まで低下すると想定されるため，約 30 V の電圧降下補
償が得られたことになる。 
(2) 貯蔵システムのエネルギー容量 
 放電により EDLC 電圧は低下するが，下限値 (200 V)には至らず，適切な容量であるこ
とが分かる。 
(3) 貯蔵システムの充放電電流 
 EDLC の最大放電電流は 480 A，直流き電回路に流れた最大放電電流は 260 A であり，
何れも表 4. 1 に示した最大電流値に近い値である。一方，EDLC の最大充電電流は 180 A，
直流き電回路からの最大充電電流は 80 A である。 
(4) 変電所電流の抑制 
 貯蔵システムの放電により，両変電所のピーク電流が 100 A 以上抑制された。貯蔵シス




















































































































図 4. 5 電圧降下補償例 
 
電圧降下補償を目的とした現地検証試験において得られた結果について以下に要約する。 
(1) 貯蔵システムがない場合，C 検車区のき電電圧は，最低で約 490 V まで低下した。 
(2) 電力貯蔵システムの放電効果により，C 検車区のき電電圧は，540 V 以上に常に保つ
67 
 
ことが可能であった。すなわち，50 V 程度の電圧降下補償効果が得られた。 
(3) 電力貯蔵システムの放電効果により，電車パンタ点電圧降下についても，数十 V の補
償が得られた。 
(4) 電力貯蔵システムの放電効果により，各変電所のき電電流が 100 A 以上抑制された。 











回生吸収機能の現地検証試験は，図 4. 6 に示す通り，X 駅～Z 駅間にて実施した。電力貯
蔵システムの設置箇所は，X 駅構内とした。下記線区は複線であり，電車編成は 6 両で運
行されており，全て回生可能な電車である。運行本数はラッシュ時で約 4 分間隔，それ以
外では約 7 分間隔である。き電電圧は直流 750 V を採用しており，直流変電所は 1～2 駅間
隔で設置されている。電力貯蔵システムは，図 4. 6 に示すとおり，下記線区の末端である
X 駅・遮断器盤室内に設置した。Y 変電所は容量 1,500 kW，Z 変電所は容量 2,000 kW で












図 4. 6 回生吸収機能の検証区間 
 
4.2.2 電力貯蔵システムの仕様 
回生吸収を目的とした直流 750 V 用電力貯蔵システムの仕様を表 4. 2 に示す。最大出力





表 4. 2 直流 750 V 用電力貯蔵システム 
EDLC 
使用電圧範囲 500 ～ 200V 
最大電流 1,200 A 
充放電容量 500 kW 10 秒 
静電容量 106 F 
内部抵抗 23 mΩ 
双方向チョッパ 
充電開始電圧 825 V 
放電開始電圧 750 V 




抵抗器 抵抗値 4.125 Ω 
 
 貯蔵媒体の EDLC は 200 ユニット用いられており (1 ユニットの仕様は 4.1 節参照)，50
並列 4 直列に接続することにより，最大電圧 500 V，静電容量 106 F を実現している。 
 貯蔵システムの主回路は図 4. 4 と同様である。双方向チョッパは 3.2 節のミニモデルと
同様，2 多重型で IGBT ユニットを採用し，スイッチング周波数は 2 kHz に設定した。貯
蔵システムは架線電圧が 750 V 以下に低下したとき (電車負荷が生じたとき)に放電 (電車
へ電力を供給)し，電車が電気ブレーキをかけた際に架線電圧が 825 V 以上に上昇したとき
に回生電力を充電するように制御した。 





電力貯蔵システムが最も大きな電流で充電したときの各特性 (2 分間)を図 4. 7 に示す。
なお，電流は 3.5.1 節と異なり，正を充電，負を放電として示す。また，「駅電圧」は，電




















































































図 4. 7 回生吸収例 
 
(1) 最大充電電流は，EDLC として 1,781 A，貯蔵システムとして 866 A であった。 
(2) 充電時の X 駅のき電電圧は何れも 860 V 以下であり，極端な電圧上昇は抑制された。 
(3) EDLC の電圧は，充電により 317 V から最大 430 V まで上昇したが，最高電圧にはま
だ余裕があり，充電エネルギー容量としては問題なかった。EDLC としての最大充電電力
は 637 kW，充電エネルギーは 4,735 kW･s であり，何れも最大定格に近い値を示した。 
電力貯蔵システムの有無による回生時の状況の比較図を図 4. 8 に示す。図 4. 8 に示した
X 駅の電圧が上昇するとき，X 駅～Y 駅間を走行する上り列車と Z 駅付近の下り電車が同時
に回生したものと想定される。 
 「貯蔵なし」では，上り列車が遠方の列車に供給する回生電流は 100 A に抑制された。
これは下り列車が回生したことにより，Z 駅付近のき電電圧が上昇したため，上り列車が





 一方「貯蔵あり」では，上り列車の回生電流は，大部分が X 駅に設置した電力貯蔵シス
テムに吸収された。これは，Z 駅付近の下り列車の回生による絞り込みの影響を受けないた





























図 4. 8 電力貯蔵システムの有無による回生電流の違い 
 
1 時間にわたり充放電を継続したときの EDLC 電圧と貯蔵システムの充放電電流を図 4. 
9 に示す。X 駅に列車が停車，発車する際に充放電し，約 10 分に 1 回の割合で定格電流に
近い大充電が生じた。一方，EDLC 電圧は充電，放電によって上下変動するが，250～400 V
の間で推移しており (使用可能範囲は 200～500 V)，充放電容量に余裕があることが分かる。 
上述の回生吸収機能および電圧降下補償の両機能の確認を試みた。図 4.10 にその結果例





















































































































図 4. 10 電圧降下補償・回生吸収例 
回生による






いることが判断できる。前後の 2 列車が X 駅を発車する直前の EDLC 電圧はほぼ同じであ
り (360 V)，充放電エネルギーのバランスが保たれたことを示している。 
(2) 最大充電電流は，EDLC として 1,061 A，貯蔵システムとして 592 A である。一方，最
大放電電流は，EDLC として 833 A，貯蔵システムとして 401 A である。EDLC の最大充
電電力は 435 kW，最大放電電力は 268 kW である。 
(3) X 駅付近の力行時，4.1 節と同様に貯蔵システムは放電するが，電圧降下補償は 30 V 程
度であり，十分な効果は得るには至らなかった。4.1 節に示したように，放電開始時の EDLC
電圧を最大値付近 (450 V 以上)に保つのではなく，充放電何れも可能にできるように中間









(3) 電力貯蔵システムの充電により，回生時の X 駅のき電電圧上昇が平均的に数十 V 抑制
される効果を確認した。 


















ある線区における瞬低の測定例を図 4.11 に示す。図 4.11 の縦軸は，その線区の標準電圧

























図 4. 11 き電電圧の瞬低の一例 
 
 上記の原因について考察する。まず，瞬低現象のモデルを図 4.12 に示す。また，各パラ




























表 4. 3 モデル回路仕様 
Standard DC voltage 600 V 
Interval between A and B substation 4 km 
Position of the electric rolling stock median 
Substation-A 
(SS-A) 
Capacity  1,500 kW 
Fluctuation percentage  8 % 
DC voltage (No load) E1 648V 
Inner resistance rss1 0.0192Ω 
Reactor lss1 1 mH 
Substation-B 
(SS-B) 
Capacity  500 kW 
Fluctuation percentage  8 % 
DC voltage (No load) E2 648 V 
Inner resistance rss2 0.0576Ω 
Reactor lss2 1 mH 
Line 
impedance 
Resistance/distance  0.06Ω/km 
Inductance/distance  1 mH/km 
Line resistance (SS-A side) rl1 0.12Ω 
Line inductance (SS-A side) ll1 2mH 
Line resistance (SS-B side) rl2 0.12Ω 
Line inductance (SS-B side) ll2 2mH 
Electric 
rolling stock 
Resistance rm 1Ω 
Reactor (Armature winding) lm 1 mH 
Energy storage 
system 
Reactor lc 1 mH 
Capacitor cc 30 mF 
 
図 4.12 のモデル (ここでは電力貯蔵システムなし)において，以下の前提条件の下で解析
する。 
(1) 変電所は定電圧源 (E1，E2)，内部抵抗 (rss1，rss2)，直列リアクトル (lss1，lss2)で模擬する。
なお，高調波抑制のために変電所に適用される直流フィルタ回路はないものとする。 
(2) き電線，トロリ線，レールで構成される電気回路は，抵抗 (rl1，rl2)とインダクタンス (ll1，
ll2)の直列回路で模擬する。レール漏れ抵抗は無視する。また，き電線とレール間の浮遊静
電容量，相互インダクタンスの影響は小さいものとし無視する。 
(3) 電車は抵抗制御車とし，抵抗 (rm)および電機子巻線インダクタンス (lm)の直列回路で模
擬する。 




ノッチオン後 (スイッチオン後)の変電所の電流 I1，I2 および電車電流 Im の関係は，以下
のようになる。 








dIlIrE mmmm  22222                (4･3) 
ただし，r1= rss1+ rl1，r2= rss2+ rl2，l1= lss1+ ll1，l2= lss2+ ll2とする。式(4･1)～(4･3)を解き，表
4.3 に示すパラメータを代入すると，ノッチオン後の電車電圧 Vmおよび電車電流 Imは図 4．
13 のようになる。ノッチオン直後の Vmは，電流変化によるインダクタンス成分の電圧降下 
(L×di/dt)が抵抗成分よりも支配的になるため，300 V を下回り，標準電圧の半分以下となる。










































                                (4･4) 
表 4.3 に示したパラメータを代入すると，ηl = 0.4 となる。無負荷時のき電電圧 648 V との







(1) 変電所間隔が長い (ll1，l l2が大きい)。 
(2) 変電所の直列リアクトルのインダクタンスが大きい (lss1，l ss2が大きい)。 
(3) 1 編成が長大である (lmが小さい)。 
電圧降下補償が必要とされる箇所は，上記に示した条件に該当するケースが多いため，
電車のノッチオンによる瞬低が生じる可能性は高くなる。 
次に，図 4.12 に示した回路において，電車と同一位置 (2 変電所の中間)に電力貯蔵シス
テムを設置した場合の挙動を以下に述べる。電力貯蔵システムのフィルタコンデンサとフ





タは表 1 の通りとする。 
   cmcm IIIdt
dlIIIr
dt
dIlIrE  212111111                (4･5) 
   cmcm IIIdt
dlIIIr
dt




                             (4･7) 
式 (4･5)～(4･7)を解き，表 4. 3 に示したパラメータを代入すると，ノッチオン後の電力
貯蔵システムの電圧 (電車のパンタ点電圧と同一)，電流特性 (正が放電，負が充電を示す)




共振電流の最大値は 350 A である。 
一方，ノッチオン直後の電力貯蔵システムの電圧 (VEとおく)は，405 V まで低下する。
この値は電車の最低電圧 (標準電圧 (600 V)の 2/3)に近い値である。 


























































図 4. 14 ノッチオン後の電力貯蔵システムの電圧・電流特性 
 
式 (4･4)に示した ηlと式 (4･8)に示した ηeを比較すると，lcが加わることにより ηe > ηl とな
る。表 1 に示したパラメータを代入すると，ηe = 0.625 となる。無負荷時のき電電圧 648 V





4.15 に示す。電力貯蔵システムが検出するき電電圧を V とする。また，放電開始電圧を VB，
充電開始電圧を VCとする。さらに，線区で規定される電車の最低電圧を VDとする。 
図 4.15 について以下にまとめる。 
(1) き電電圧が VD以上の場合 (①～③)，電力貯蔵システムは ON 状態を継続する。 
(2) き電電圧が VDを下回り，瞬低により生じうる最低電圧 (VE)以上の場合 (④)，即座に「故
障」と判定せず，待機状態とする。100 ms 後，き電電圧が VD以上である場合 (⑥)，電力
貯蔵システムは ON 状態を継続する (①～③に移行する)。100 ms 後においても VDを下回
る場合 (⑦)，「故障」と判定し，電力貯蔵システムを OFF する。 
(3) き電電圧が VE より低い場合 (⑤)，即座に短絡事故による「故障」と判定し，電力貯蔵
システムを OFF する。 
直流 1500 V 系で検討する場合，式 (4･8)に示したインダクタンス比 ηeが 0.6 を下回る線













② VB≦V＜VC① VC≦V ④ VE≦V＜VD ⑤ V＜VE③ VD≦V＜VB
DischargeStandby System OFFStandby 
for 100 ms
⑥ VD≦V ⑦ V＜VD
V
 




・ 150 kW 相当の電力貯蔵システムを直流 600V 系電気鉄道の実線区に適用したところ，
き電電圧の低下を数十 V 程度補償する効果を得た。同時に，電力貯蔵システムに隣接
する変電所から供給する電流を 100 A 以上抑制し，負荷平準化の効果も得た。 













































する。また，整流器出力電流が零のときの整流器の無負荷電圧 V0(t)’ に，ある電圧 ΔVC を
加えた値を時々刻々の基準充電電圧 VC(t)* とする。き電電圧が基準充電電圧を上回ったと
きには，電力貯蔵媒体を充電することにより電車の電力回生エネルギーを吸収する。なお，
図 5. 1 は直流電気鉄道用変電所で一般に用いられているシリコン整流器の電圧電流特性で




    tIgtV                 (5･1) 

















Output voltage of rectifier V (t)
 









               (5･2) 
の電荷が蓄積される。この電荷がどこにも放電できない場合，各アームの端子間には，常






               (5･3) 
となる。き電の標準電圧が直流 1,500V で，交流側の線間電圧の実効値が 1,200 V とすると，


















図 5. 2 スナバコンデンサの影響による無負荷電圧の上昇 
 

















図 5. 3 並列コンデンサによる無負荷電圧の上昇 
 
コンデンサの静電容量が大きく，付近に電車等の負荷機器が存在しない場合，リプル電
圧の最大値，すなわち電圧 Vm が，コンデンサに加圧される。直流 1,500 V 系統における三
相ブリッジ整流器，50 Hz 電源時のリプル波形ならびに Vm (=1,697 V)を図 5. 4 に示す。こ
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図 5. 4 直流電圧波形 
 
そこで，図 5. 1に示したある時刻 tにおける無負荷直流電圧(V0(t)’)を求める一手法として，
本稿では等価無負荷直流電圧(V0(t))を用い，以下の式を提案する。 
   tVtV 00 3' 

              (5･4) 
ここで，π/3 は，(交流電圧の波高値/交流電圧の実効値)=√2 を，(直流電圧の平均値/交流





























A. 具体例その 1 
従来と異なる部分は，制御部が取り込む情報として，図 5. 6 に示すように新たに電気鉄
道用変電所の整流器出力電圧，整流器出力電流を比較条件として加えたことである。また，
上記情報を演算して時々刻々の適切な基準電圧を得ることである。 













図 5. 6 新たな制御システムの手法 (例 1) 
 
ある時刻 t において，整流器出力電圧が V(t)，整流器出力電流が I(t) であると仮定すると，
整流器出力電流が零のときの整流器の等価無負荷直流電圧 V0(t) は以下の式となる。 
      tIftVtV 0              (5･5) 
ここで，f(I(t)) は I(t) の関数である。V(t) と I(t) の関係は，I(t)≧I0では線形であると近似す
る。その傾きを k とおくと，f(I(t))は以下の式となる。 
    tIktIf                (5･6) 
基準充電電圧 VC(t)* は，無負荷直流電圧 V0(t)’ にある電圧 ΔVCを加えた以下の式で求めら
れる。 
    CC VtVtV  03

            (5･7) 
       CC VtIktVtV   3

          (5･8) 
また，基準放電電圧 VD(t)* は，等価無負荷直流電圧 V0(t)からある電圧 ΔVDを引いた以下
の式で求められる。 
    DD VtVtV  0*              (5･9) 
図 5. 1 で，基準放電電流 I* に達したときに放電を開始する場合， 
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*IkV D                 (5･10) 
となる。従って，VD(t)* は以下の式で求められる。 
      *ItIktVtV D              (5･11) 
以上のように，整流器出力電圧 V(t)，出力電流 I(t) から，時々刻々の適切な基準電圧を求
めることができる。 
なお，図 5. 7 に示すように，2 箇所の直流変電所 A，B の間に電力貯蔵システムが設置さ
れる場合，隣接変電所の電圧，電流データを電力貯蔵システムに伝送する通信システムを
構築する必要がある。電力貯蔵システムの制御部は，式 (5･8)ならびに式 (5･11)に従って，
それぞれの変電所ごとに基準電圧を導出する。基準充電電圧に関しては，VC_A(t)* と VC_B(t)* 
を比較して低い方の電圧を採用する。逆に基準放電電圧に関しては，VD_A(t)* と VD_B(t)* を
比較して高い方の電圧を採用する。 











図 5. 7 2 変電所間に設置された電力貯蔵システム 
 
B. 具体例その 2 
図 5. 8 に示すように，電気鉄道用変電所にある整流器の入力側にあたる三相交流の線間
電圧の実効値 VAC(t) と三相交流の線電流の実効値 IAC(t) を検出することにより，制御装置













図 5. 8 新たな制御システムの手法 (例 2) 
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整流器が三相ブリッジ整流回路であれば，VAC(t) と整流器出力電圧 V(t)，ならびに IAC(t) と
整流器出力電流 I(t)の関係は，以下の式で与えられる。 
   tVtV AC
23
             (5･12) 
   tItI AC6

             (5･13) 
上式に従って，VAC(t) と IAC(t) を V(t)，I(t) に置き換えた後，式 (5･8)，(5･11)に従って
VD(t)* と VC(t)* を算出すればよい。 
整流器のエネルギー効率および力率が 1 を下回るため，上式の関係に若干のずれは生じ
るが， VAC(t) と V(t)，IAC(t)と I(t) の関係を予め試験データで得ることで，上式に適宜補正
を加えればよい。 
また，図 5. 8 では，電気鉄道用変電所の変圧器と整流器の間の電圧，電流を検出する形
態としているが，商用電源と変圧器の間の電圧，電流を検出する形態とすることも可能で
ある。整流器のエネルギー効率および力率などの特性に加えて変圧器の変圧比を加味して
整流器出力電圧 V(t) と整流器出力電流 I(t)に置き換えることにより，前節と同様の手法で
VD(t)* と VC(t)* を算出することができる。 
 
C. 具体例その 3 



















流電圧 V0X(t) が得られる。 
なお，基準電圧用変圧器および基準電圧用整流器は，変圧器と整流器の特性を相似して
いるものとする。 
例えば，このシステムの標準電圧が直流 100 V 系統であり，直流電気鉄道の標準電圧が
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直流 1,500 V 系統とすると，V0(t)’と V0X(t) の関係は，以下の通りとなるケースがある。 
     tVtVtV X0X00 15100
500,1' 
          (5･14) 
V0(t)’が得られると，「具体例その 1」に示した ΔVCおよび ΔVDを用いて，VC(t)*と VD(t)*を下
記の式で求めることができる。 
      CCC VtVVtVtV  X00* 15'         (5･15) 












             (5･16) 
以上のように，基準電圧用変圧器及び基準電圧用整流器を接続したシステムを用いるこ
とで，電車の負荷状態を知るために電流検出しなくても，「具体例その 1」ならびに「具体




図 5. 10(a)，(b)に，ある変電所の (a)12:00～13:00 間ならびに (b)20:00～21:00 間におけ
る，出力電流と出力電圧の関係を示す。定格電流，定格電圧を基準とした単位法 (p.u.)で示







































   tItV 0579.0053.1              (5･17) 
   tItV 0574.0063.1              (5･18) 
仮に電力貯蔵システムの放電開始電圧を，1.0 に固定した場合，(a)では整流器出力電流が
0.92 以上で放電するが，(b)では 1.10 までは放電しない。従って，放電する機会が (a)と (b)
で著しく異なり，両者において同様な放電効果を得ることが困難となる。 
そこで，実施例 1 の制御法に従って式 (5･11)を得て，基準放電電圧を時々刻々変化させ
ることを検討する。傾き k は，電圧変動率 6 % = 0.06 である。また, 基準放電電流 I*を 1.0
とする。この場合， 
      106.0  tItVtV D             (5･19) 
となる。電流が 1.0 を超えると VD(t)*>V (t) であるため，V (t) に依存せず放電を開始する。
また，I(t) = 0.5 時の V (t)の平均値を求めると，(a)では 1.024，(b)では 1.034 である。式 (5･
19)に代入すると，VD(t)*は，(a)では 0.994，(b)では 1.004 となる。すなわち，(a)では電圧




次に，回生電力を吸収する基準充電電圧について検討する。本検討では ΔVC  = 0.04 に固
定する。式 (5･8)は， 
       04.006.0
3
 tItVtV C 
           (5･20) 
となる。先述の I(t) = 0.5 時の V (t) の平均値を式 (5･20)に代入すると，VC(t)* は，(a)では
1.143，(b)では 1.155 となる。 
仮に電力貯蔵システムの充電可能な容量が無限であるとする。 また，整流器出力電流の
臨界電流を 0.1 とする。VC(t)*=1.143 に固定すると，臨界電流以下において不要な充電を行
う割合は，(b)の場合で 1.6 ％である。一方，式 (5･20)に従った基準充電電圧に設定すると，



































Set discharge voltageActual voltage
 
(b) 20:00～20:30 





図 5. 10(a)，(b)において，(a)12:00～12:30 間ならびに(b)20:00～20:30 間のき電電圧及び




1.2 は直流 1,500 V 系統では 1,800 V に相当する。実用上の演算では，電車の電力回生が可
















そこで，電力貯蔵媒体の充電状況に応じて，VpU* と VpD* を変化させることにより，上記
両立を図る手法が考えられる。既報にて，EDLC の電圧 (EDLC 電圧)の状況に応じて，VpU* 
ならびに VpD* をステップ状に変化させることにより，EDLC 電圧 (Vs)を中間付近に安定化
させる手法を提案した(9)(以下，「ステップ制御」と称す)。 
EDLC電圧Vsと直流外線電圧VpU* 及びVpD*の関係を図 5. 12に示す。原理を以下に示す。 
(1) EDLC 電圧が高い状態 (VS_H*)から低い状態 (VS_L*)にかけては，通常の開始電圧とする。 
(2) EDLC 電圧が最大電圧 (Vmax)から VS_H*にかけては，積極的に放電を行うことにより
EDLC 電圧を中間電圧 (VS_M*)近くまで低下させる必要がある。そこで，VpU* ならびに VpD* 
をステップ状にともに上げ (VpU*→VpU_H*，VpD*→VpD_Ｈ*)，充電の機会を少なくし放電の機会
を多くすることにより積極放電が可能な状況に変える。 
(3) EDLC 電圧が VS_L*から最小電圧 (Vmin)にかけては，積極的に充電を行うことにより


























図 5. 12 EDLC 電圧に応じた整定値のステップ制御 
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本方式は，EDLC 電圧が VS_H*あるいは VS_L*を横切ると即座に VpU* ならびに VpD* が大き
く変動するが，実際に要求される変動量とは異なる場合もある。例えば，放電により EDLC
電圧が VS_L*を僅かに下回ると，充電および放電開始電圧がそれぞれ VpU_L*，VpD_L*に変わる
ことで EDLC の充電が開始される。ところがその充電によって EDLC 電圧が VS_L*を僅か
に上回った時点で，充電および放電開始電圧がそれぞれ VpU *，VpD *に戻るため，EDLC の
































図 5. 13  EDLC 電圧に応じた整定値の連続制御 
 
ただし，連続制御はステップ制御よりも積極充電,積極放電の傾向は弱まる。そのため，
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第 6章 次世代電動機のモデル・特性に関する検証 
 本章では，直流電車区に着目し，その実際の電車電流測定データを用いて，使用されて
いる DCMの速度・トルク特性と効率特性を同定する。また，その速度・トルク特性が同等














Presumption of load current
for an electric rolling stock
from substation current
DC 600V DC Motor (50kW×4×2car)  
図 6. 1 対象線区ならびに電車 
 
図 6. 1は実在する線区である(1)。本線区は単線であり，通常時で 2変電所間に常に 2編
成以上の電車が存在する。電車には全て DCMが採用され，発電回生しない。力行は停車駅
からの発車時ならびに再加速時に生じる。なお，本線区の標準直流電圧は 600 Vである。 





















0.6 km A substation
4.8 km   B substation
0 10 20 30 40 50 60




図 6. 2  対象線区の列車ダイヤ (12時～13時) 
93 
 
A 変電所，B 変電所の当該区間に対する架線電流 (図 6. 1 の丸印で示した架線の電流)の
値を合計することにより，2 変電所間の電車の負荷電流を求めた。12:10～12:20 までの 10
分間の負荷電流特性を図 6. 3 に示す。 
A 変電所～B 変電所には必ず 2 編成以上の電車が存在するため，変電所側から見た電流
には力行する 2 編成分以上の負荷電流が重層される。ただし，電車が惰行運転もしくは停
車中の場合，補機電流を除けば負荷電流は現れない。図 6. 2 の列車ダイヤでは 12:15～12:16
の 1 分間は 2 編成の電車が存在する。だが，上記時間帯における図 6. 3 の負荷電流の大き
さ，波形の形状について，同様に 2 編成の電車が存在する 12:18～12:19 と比較分析すると，
前者の最大負荷電流は後者の約半分の値であることが分かる。つまり下り側の電車は 12:15
までに加速した後，12:15～12:16 では惰行運転中と推定される。そこで，この 1 分間につ













































図 6. 3  10 分間 (12:10～12:20)における変電所の負荷電流特性 
(A ならびに B 変電所の合計値) 
 









表 6. 1 電車の DCM の仕様 
Power per a motor 50 kW
Rated voltage 300 V
Number of motors per a car 4
Drive system Cardan jointed drive 
Gear ratio 6.31 (82:13)
Rated efficiency 0.85
Acceleration of speed up 2.0 km/h/s
Acceleration of speed down 3.5 km/h/s 
 
電車に用いられる DCM の等価回路を図 6. 4 に示す。速度が大きくなると， 4 直列の DCM
と電機子抵抗の組合せ (上段)が 2 直列 2 並列の組合せ (下段)に切り替わる。各マグネット
スイッチ (磁気継電器)を入切することによって，電機子抵抗を変更する。マグネットスイ




S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10S11
※S1 means that  all switches are opened
+
-





※P1 means that  all switches are opened  
図 6. 4 DCM の等価回路 
 
図 6. 4 に示した各電機子抵抗のパターンに応じた電車の電機子電流と力学特性 (電車の牽
引力)，速度の相関曲線を図 6. 5 に示す。各曲線と各直線の交点が，ある電機子抵抗，界磁
の状態における力学特性，速度を表す。 
図 6. 5 において，F.F.は全界磁，75 %F，60 %F はそれぞれ 75 %，60 %の弱め界磁制御
を示す。ここでは，P7-8 (F.F.)曲線と F.F.直線の交点における直巻電流が全界磁時の定格電






電流に近い値でほぼ一定に制御されると (全界磁領域)，30 km/h 付近まで速度上昇した時
点で P7-8 (F.F.)の曲線との交点に達する。電車の起動加速度は 2 km/h/s のため，発進から























































図 6. 5  電機子電流と力学特性，速度の関係 
 
図 6. 3 の 12:15～12:16 間の特性を拡大した負荷電流と，図 6. 4 の等価回路における電機
子抵抗の変化の関係を図 6. 6 に示す。電機子抵抗値は，図 6. 5 を用いて，各スイッチの投
入状態における電機子電流と速度の関係より求めた。 
図 6. 6 より，スイッチが順次切り替わることに伴って，負荷電流がノコギリ状に変化す
る対応関係を確認することができる。また，途中直列接続から並列接続に切り替わる際 (図
6. 6 の 27.8 秒)には，同電流が大きく上昇する。以上の関係から，負荷電流と直流電動機制



















































(b) Changeover switch 
図 6. 6  負荷電流と直流電動機制御の関係 
 
 
図 6. 7  負荷電流と直流電動機制御の関係 
 
図 6. 5 において，引張力の F.F.直線とノッチ P7-8 のときの電機子電流-速度曲線の交点
より，定格時の牽引力 F は， F = 640 kgf  (交点からの読み取り値) = 6.27 kN となる。 
定格時の電動機トルク Tr (Nm)は，以下の式で求めた。ただし，r : 車輪径 (0.43 m)，η : 定
格効率 (0.85)，G : 歯車比 (6.31)である。 
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         (6･1) 
定格時の負荷容量は，50 kW/台×4 台/両×2 両=400 kW である。即ち定格時の負荷電流
は，400 kW/0.85 (電動機効率)/ 600 V (定格直流電圧) = 784 A である。 
一方，図 6. 7 の負荷電流値より，全界磁領域での最終電流は 822 A であった。トルクは
電流の二乗に比例すると仮定し，全界磁領域における 1 台あたりの電動機トルク T’ は， T’ 






































T' = 552 Nm
T f = 311 Nm
 


















(c) Power v.s Time 





電流が完全に零になった際，電車速度は 30 km/h から 40 km/h まで上昇したものと推定し
た。また，弱め界磁電流領域においては，電車の速度の二乗に逆比例してトルクが減衰す
る。従って，Tf は，Tf = T × (30 km/h / 40 km/h )2 = 311 Nm となる。 
以上の結果より，DCM 1 台当たりのトルク特性，ならびに電動機の等価回路から求めた









6.2  従来型誘導電動機の特性 
次に，DCM と N-IM の効率比較を行うため，前章に示した DCM と同等なトルク特性を
有する N-IM の回路定数を求める。既存の電動機定数(2)を参考に，対応する定数 (40 Hz 時)
を表 6. 2 のように定めた。 
 
表 6. 2 N-IM の仕様 (40 Hz 時) 
Pole number p 4
Rated voltage V1 440V
Slip s 0.018 
Primary resistance r1 0.0571Ω 
Secondary resistance r2’ 0.0482Ω 
Primary and secondary reactance x1(=x2’) 0.2095Ω 
Exciting resistance rm 151.8Ω 
Exciting reactance xm 9.18Ω 
Al  resistivity  2.5×10-8Ω/mm2 
Slot occupation ratio  1.0
Cross section of the tape  286 mm2 
 
また，解析に利用した等価回路を図 6. 9 に示す。ここでは，一次周波数 0～40 Hz までは
定トルク制御 (すべり周波数一定制御)，また 40 Hz 以降は定出力制御 (一定すべり)とした。
なお，低周波領域 (0～20 Hz)ではリアクタンス電圧降下が小さくなるため，一定トルクと
なるように入力電圧を増加させた。 
表 6. 2 の定数を用いて，一次周波数を 5 Hz 刻みで変えながら求めた速度-トルクの関係
ならびに効率を図 6. 10 に示す。0～30 km/h 間のトルク値は，式 (6･1)で得られた DCM の





り，50 Hz 時の効率は 94 %程度になることから，表 6. 1 に示した DCM の定格効率よりも
上回る。一方 10 Hz 以下の周波数が低い領域では 90 ％を下回ることから，よく知られて
















図 6. 10 選定した誘導電動機のトルク，効率特性 
 













力が上記の等価 Lorentz 力を上回る電流値では，HTS に電界が生じず，零抵抗で通電する
ことができる。一方，等価 Lorentz 力がピン力を上回る大きさの電流が HTS に流れると，
量子化磁束の移動によって HTS 内部に電界が発生し，HTS は抵抗値を持つ。この様な現
象を磁束フロー(3)(4)と呼び，抵抗状態となる。また，この境界となる電流密度値を臨界電流
密度 Jc と呼ぶ。広義の臨界状態モデルによると，磁束フロー電界 Ef と電流密度 J との間
には， 
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6.3.1.2 n 値モデル 
HTS の電流輸送特性 (電界 E - 電流密度 J の対応で E-J 特性と呼ばれる) は，以下に示










                (6･3) 
上式の Ec は電界基準 (通常 0.1 あるいは 1 μV/cm とする) であり，電界基準における電流
密度 Jc を臨界電流密度とする。 
 
6.3.1.3  Weibull 関数による表式 
式 (6.3) は簡易であるが，超伝導体の物理的なモデルに基づいたものではなく，経験則
的に得られた近似式である。式 (6.3) における n (n 値) は電界の立ち上がりの急峻さを示
し，n 値の大きさによって超伝導特性の均一性を表現する。しかし，本論文では電流輸送
特性の厳密な議論を行う為に，次項に示す Weibull 関数を用いた表現式を用いる。 

















        (6･4) 










輸送特性を評価する上で，n 値モデルの場合も Weibull 関数を用いた評価式の場合もこの
分流を考慮する必要がある。 
通電方向に垂直な等電位面によって分流比は決まるため，超伝導部分の電流密度を Jsc，
電界を E(Jsc)，銀比 (超伝導層に対する銀層の断面積比) を c，銀の抵抗率を ρag とすると，
銀保護層を考慮した電流密度 J は以下の様に求まる(8)。ρagの 77.3K における抵抗率は 3.0











J                (6･5) 









かご形回転子のロータバーは，図 6. 11 のように全てエンドリングによって短絡されてい
る。 
HTS endring HTS rotor bar
 
図 6. 11 HTS-ISM のかご形構造 
 
簡単のために，この内の一つのループについて考えると，図 6. 12 の様なループコイルと





              (6･6) 




                 (6･7) 
となり，磁束が時間によって変化しない，つまり鎖交磁束が超伝導ループによって捕捉さ







               (6･8) 
となり，電流も一定値 (永久電流) となる。 
次に，固定子巻線との相互誘導場について考える。図 6. 13 に示すように固定子コイル
(coil 1)，回転子コイル (coil 2) が存在し，回転子コイルの自己インダクタンスを LR，相互
インダクタンスを M とする。先ほどと同じ様に議論をすれば，回転子コイルの鎖交磁束を
Φ2，それぞれに流れる電流を i1，i2 として， 











2                  (6･10) 





magnetic flux : f
1 loop coil
 








図 6. 13 固定子コイルと回転子コイルの相互作用概念図 
 
HTS かご形回転子の電磁現象は，電動機への入力電圧の増加に伴って，(1) 静止領域 (図
図 6. 14 (a))，(2) すべり運転領域 (図 6. 14(b))，(3) 同期運転領域 (図 6. 14 (c)) の 3 つ領
域で考えることができる(9)。 
まず，静止領域では入力電圧を増加させていっても，式 (6･8) に従って初期状態(Φ = 0) 
を保とうとする臨界電流以下の遮蔽電流がロータバーを流れることで回転子に磁束が鎖交






























(c) 同期状態  
図 6. 14 回転子超伝導ループの状態変化 
 
6.3.2 HTS-ISM のトルク計算 
表 6. 2 に示した N-IM の回路定数をベースにし，全超伝導形 HTS-ISM のトルク特性の
算出を試みる。なお，HTS-ISM の基本構造は前節の N-IM と同様である。HTS-ISM の回
路定数，スロット占有率は文献(10)の設計法に従い，表 6. 3 のように設定した。また，各定
数は運転温度に対して非線形に変化するが，ここでは文献(10)で示された 77.3 K 時の値に固
定して，以下検討を進めた。 
エンドリングには，臨界電流 526 A，断面積 2 mm2の YBCO 薄膜テープ材を使用するも








表 6. 3 HTS-ISM の仕様 
Pole number p 4
Rated voltage V1 440V 
Slip s 2.5×10-4 
Primary resistance r1 1×10-4Ω 
Secondary resistance r2’ variable 
Primary and secondary reactance x1(=x2’) 0.2095Ω 
Exciting resistance rm 151.8Ω 
Exciting reactance xm 7.98Ω 
Al  resistivity 2.1×10-9Ω/mm2 
Slot occupation ratio  7.0×10-3 
Cross section of the tape  2.0 mm2 
 
YBCO 薄膜テープ材の E-J 特性を Weibull 関数で近似した場合の各パラメータ(3)を表 6. 4
に示す。同様に，n 値モデルで近似する場合の各パラメータを表 6. 5 に示す。 
 






ρff  1.40×10-5 Ωm
c 10 
 







ここでは，Weibull 関数による表式に従って求めた E-J 特性を図 6. 15 に，n 値モデルに
よって求めた E-J 特性を図 6. 16 にそれぞれ示す。両図より，何れの近似においてもほぼ同
様な E-J 特性が得られたことが伺える。 
得られた YBCO 薄膜テープ材の E-J 特性から，HTS-ISM のかご形導体の一次側換算値
電圧 Vs’-電流 I2’特性に変換することにより，超伝導特性を模擬する(10)。一次側と二次側の
等価巻数比は，一次巻線断面積 A1 (テープ断面積を 3 の平方根で割った値)と二次側スロッ
ト断面積 A2 (テープ断面積をスロット占有率で割った値)の比で決まる。一次巻線の電流密























図 6. 15 解析対象の高温超伝導テープ材の E-J 特性(10) 
(Weibull 関数による近似) 
 












IJ                (6･12) 
よって，二次側の電界は，E(J2)として HTS の定量評価式（式 (6･3)もしくは式 (6.4)）よ
り与えられる。一方，従来型の二次導体であるアルミニウムに J2 を流した場合の電界 EAl
は，アルミニウムの抵抗率 (77.3K)を ρAlとして， 
2AlAl JE                (6･13) 
式 (6･3)もしくは式 (6･4)と，式 (6･13)に示した電界の比から，一次側から換算した誘導起


















        (6･14) 
として得ることができる(3)。ここで，r2Al は HTS-ISM と同一断面積のアルミニウムかご形
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導体を用いた場合の二次抵抗であり，従来型の二次抵抗を 77.3 K に温度換算し，γ で割る
ことで算出される。 
HTS-ISM の電気特性は，図 6. 17 の等価回路を用いて求める。同図は，図 6. 9 と基本的
に同形であるが，その二次抵抗は一定値である N-IM とは異なる。HTS-ISM では，回転子
かご形導体の超伝導化に伴い，式 (6･14)に示す Vs’(I2’)を I2’で割った値が非線形二次抵抗と
して与えられる。Vs’(I2’) / s と，一次電圧からインピーダンス電圧降下分を差し引いた電圧
の偏差 Δは，式 (6･15)で求めることができる。 
     


























































  (6･15) 
Δを最小とする Vs’(I2’)，I2’をそのすべり値における解として求めた。 
一方，電磁鋼板の磁化特性は温度によって変化すると予測される。ここでは文献(11)によ
る検討結果を参考に，77.3 K における xmが室温よりも 15 %低下する前提条件で計算を行
った。 
 
図 6. 17 HTS-ISM の等価回路 
 
定トルク制御から定出力制御に切り替わる一次周波数 40 Hz において，すべり 0～0.5 に
おける N-IM と HTS-ISM のトルク－すべり特性の計算結果を図 6. 18 に示す。同図は，電





















図 6. 18 一次周波数 40 Hz におけるすべり－トルク特性の解析結果 
 
一方，HTS-ISM では，そのスロット占有率は 0.7 %と極めて低いが，導体の電流密度が
大きいため従来機と同等の定格トルクを得ることが可能である。また，定格トルクと最大
トルクの差が N-IM よりも小さく，その定格トルクに相当する“同期”トルクを有してい
る。すなわち，s = 0.018 では N-IM の定格すべりのトルク値が 503 Nm であるのに対し，
HTS-ISM では等価二次抵抗が小さいため，s = 2.5×10-4で同等のトルク値が得られる。さ
らに，すべり領域において，図 6. 15 に示す超伝導テープ材の非線形 E-J 特性により等価二
次抵抗が増加するため，実質的に比例推移制御の効果があり，トルクは緩やかな垂下特性
を有している。 
一方，電動機が極めて低速で一次周波数が小さい時の (ここでは 1 Hz とする)N-IM と
HTS-ISM の静止トルクを計算すると，それぞれ 66.0 Nm, 638.1 Nm となる。すなわち，
HTS-ISM は N-IM の 10 倍近い静止トルクを有する。従って，HTS-ISM では低速領域に
おいて高トルクが実現できるため，ギア (歯車比 6.31)を省略する直接駆動も可能になる。 
HTS-ISM の速度-トルクの関係ならびに効率について，一次周波数 5 Hz 刻みの計算結果
を図 6. 19 に示す。なお，3 段目のグラフは 2 段目グラフの 95 %～100 %間を拡大したもの
である。ここでは，等価回路ベースによる効率の議論を行っており，HTS-ISM の冷却に伴
















(b) Efficiency (range 50-100%) 
 
(c) Efficiency (range 95-100%) 
図 6. 19  HTS-ISM におけるトルク，効率特性の解析結果 
 
図 6. 19 に示したトルクの変化は N-IM の特性 (図 6. 10)とほぼ同様である。一方，HTS-ISM
では等価二次抵抗が小さいためすべりが極小となり，二次銅損を大きく低減できる。従っ










ク領域から定出力領域に変わる時速 30 km/h 付近の効率は 98.1 %であり，N-IM よりも
3.8 %の向上が得られた。 
 
6.3.3  HTS-ISM の電流輸送特性とトルク特性の関係 




ク特性を改善することが可能かを検証した。 n 値と Ic，漏れリアクタンス(x1+x2)について
は，それぞれ 40, 335.7A, 0.2339Ωとする。本節では，これらのパラメータを変更して計算
を行い，特性の変化の影響について考察する。パラメータの設定は表 6. 6 に示す通りとす
る。その他のパラメータは表 6. 3 と同一とする。 
図 6. 20 (a), (b), (c)にすべり 0 から 1 までの，一次周波数 55 Hz におけるトルクカーブを
示す。Icは 335.7 A とする。定格トルクは同じ Icに対して 820 Nm 一定とする。 
 図 6. 20 (a)では，n 値を変えたときのトルクカーブの特性を示す。漏れリアクタンスは同
一の値とする。図より，すべてのトルクカーブは垂下特性を示す。さらに，すべりトルク
は n 値を下げるに従って大きくなる。すなわち，同期トルクは n 値に依存せず同じ値にな
ることを意味する。 
図 6. 20 (b)では，漏れリアクタンスを 2 倍にした場合の結果を示す。よく知られるよう
に，最大すべりトルクは漏れリアクタンスに逆比例する。この漏れリアクタンスにおいて
は，すべてのトルクカーブがゆるやかな傾きに変わり，すべりが 0<s<1 の範囲で最大値を
示す。図 6. 20 (a)と異なり，n 値が小さくなるほど静止トルクも小さくなる。 




表 6. 6 n 値と漏れリアクタンス，Icのパラメータ設定 
“n-value” Ic (A) x1+x2' (Ω) Figure included 
20, 40, 160 335.7 0.2339 6.20 (a) 
20, 40, 160 335.7 0.4678 6.20 (b) 
20, 40, 160 335.7 0.9356 6.20 (c) 
























(c)   x1+x2' = 0.9356 Ω 
図 6. 20 一次周波数 55Hz，臨界電流 335.7 A における n 値と漏れリアクタンスの影響 
 
次に，ロータバーの臨界電流がトルクに与える影響について議論する。ここでは，すべ
りトルクが大きく低下した図 6. 20 (c)を対象に議論する。図 6. 21 に，臨界電流密度を 1.5
倍に変更した場合の結果を示す。他のパラメータは図 6. 20 (c)時と同様である。もし臨界電
流が大きくなり，n 値が小さいならば，一次電圧の低下は増加する。n 値が小さいと，
HTS-ISM を回転するのに必要なトルクを発生できなくなる。一方，大きな n 値ならば一次
電圧の低下を抑えることができる。最大トルクは図 6. 20 (c)時とほぼ等しくなる。これらの
結果により，HTS 線材の電流輸送特性だけでなく漏れリアクタンスが大きくトルクカーブ
の形状に影響を及ぼすことが分かる。 











前節までに，N-IM ならびに HTS-ISM について，トルクおよび効率特性を算出した。本
章では，それらの諸特性から推定される変電所の負荷特性を求める(13)。以下，検討条件を
示す。 
(DCM) 電気回路定数に関しては 6.2 節と同様である。その他の機械損等の損失分は，表
6. 1，図 6. 4 及び図 6. 5 の電動機特性を参考に，1 台あたり 1.5 kW と想定した (1 編成 8
台で 12.0 kW)。 
(N-IM) 電気回路定数に関しては 6.3 節と同様である。主電動機 1 台当たりのその他損失
は，既存の電動機定数(2)を参考に 1.4 kW とした (1 編成 8 台で 11.2 kW)。また，N-IM を
速度制御するための変換器効率は 95 %に設定した。 
(HTS-ISM) 一次銅損については，柁川らの MgB2線材を適用した研究によれば，固定子
巻線を超伝導化することでその抵抗が 1/800 に低減される(14)。本稿では，高温超伝導材料






磁損を 6.31 (歯車比)で除し，HTS-ISM の励磁損とした。さらに，変換器効率を 95.5 % に
設定した。これは，直接駆動によって電動機の低周波駆動が可能になり，スイッチング損
失も低減できると期待されることから，変換器による損失 5 %が 10 %減の 4.5 %になるこ
とを意味する。直接駆動によって機械損も低減できると想定されるため，その他の機械損
等の損失分を 1 台あたり 1.25 kW に設定した (1 編成 8 台で 10 kW)。 





上述の条件で，定トルク→弱め界磁  (DCM)あるいは定トルク→定出力  (N-IM，
HTS-ISM)に移行する際の，DCM，N-IM，HTS-ISM の損失内訳を求めた。表 6. 7 にその
結果を示す。各電動機の1台あたりのトルクは，6.2節で求めたT’ (= 552  Nm)に統一した。 
 
表 6. 7 各電動機の損失の内訳 
(電動機 1 台のトルク: T’= 552 Nm) 
 DC motor N-IM HTS-ISM 
Input (kW) 466.1 608.0 609.5 
Armature loss (kW) 65.0   
Primary copper loss 
(kW)  13.2 0.02 
Secondary copper 
loss (kW)  10.3 0.0 
Exciting loss (kW)  9.2 1.7 
Converter loss (kW)  30.4 27.4 
Cooling loss (kW)   11.3 
Extra loss (kW) 12.0 11.2 10.0 
Total loss (kW) 77.0 74.3 50.4 
Efficiency (%) 83.5 87.8 91.7 
 
表 6. 7 の結果をもとに，各電動機を採用した場合の変電所負荷電流の計算結果を図 6. 22
に示す。DCM の負荷電流は，図 6. 7 で示したものと同一である。ここで，時間とトルクの
関係は，何れの電動機も図 6. 8 (b)の特性に従う。さらに，各電動機のトルクと速度の相関
は，図 6. 8 (a)，図 6. 10 (a)，図 6. 19 (a)に示した各特性に従う。時速が 30 km/h (図 6. 22
の 35 秒経過時)に到達すると定トルク特性から弱め界磁特性に推移し，速度の二乗に逆比例
してトルクは減衰する。時速 40 km/h (図 6. 22 の 42 秒経過時)に達すると惰行運転に移行
して，トルクが零になり，負荷電流は補機電流を除いて消滅する。 
一方，N-IM，HTS-ISM は双方とも，速度上昇開始時より負荷電流はほぼ時間に比例し













図 6. 22 変電所負荷電流の比較 
 
次に，変電所から電車に供給する電気エネルギーの内，電車内における損失を図 6. 23 に
示す。DCM では，速度制御用抵抗による損失が，他の主電動機と比較して，ほとんどの速















6.5 N-IM と HTS-ISM の発電特性 
本節では，現在直流電気鉄道の電車の主電動機として多数適用されている N-IM を
HTS-ISM に置き換えた場合の電力特性の相違点について述べる。文献の仕様(2)を基に本稿





表 6. 8 電車の電動機基本仕様 
Power 140 kW
Rated rotation per minute 1,600 rpm
Motors per a car 4
Gear ratio 7.36 (103:14) 
Acceleration of speed up 3.0 km/h/s
Acceleration of speed down 3.5 km/h/s
 
既存の電車用誘導電動機定数(2)を参考に，表 6. 1 に対応する N-IM の T 型等価回路の各
定数 (55Hz 時)を表 6. 9 のように定める。 
 
表 6. 9 N-IM の等価回路定数の仕様 (55 Hz 時) 
Pole number p 4
Rated voltage V1 550 V
Slip (powering) s+ 0.014
Slip (generating) s- -0.012
Primary resistance r1 0.0255 Ω
Secondary resistance r2’ 0.0269 Ω
Primary and secondary 
reactance x1(=x2’) 0.1170 Ω 
Exciting resistance rm 54.21 Ω
Exciting reactance xm 3.28 Ω
Al  resistivity 2.5×10-8Ω/mm2 
Slot occupation ratio 1.0
Cross section of the tape 546 mm2
 
表 6. 9 に示した N-IM の回路定数をベースにし，HTS-ISM の仕様を表 6. 10 のように選
定する。HTS-ISM のかご形構造，電磁鋼板の磁化特性の条件は 6.3 節と同様である。 
 
表 6. 10 HTS-ISM の仕様 
Pole number p 4 
Rated voltage V1 550 V 
Slip (powering) s+ 6.0×10-6 
Slip (generating) s- -6.0×10-7 
Primary resistance r1 1×10-6 Ω 
Secondary resistance r2’ variable 
Primary and secondary reactance x1(=x2’) 0.1170 Ω 
Exciting resistance rm 54.21 Ω 
Exciting reactance xm 2.79 Ω 
Al  resistivity 2.1×10-9 Ω/mm2 
Slot occupation ratio  7.0×10-3 
Cross section of the tape  4.0 mm2 
 




YBCO 薄膜テープ材の非線形電界 (E) － 電流密度 (J) 特性 (E-J 特性)に関する各パラメ
ータは文献(10)と同一とする。テープ材の E-J 特性は，図 6. 15 と同様とする。 
本節における電動機制御は，主電動機の特性を明快に示すため，力行，回生ともに，定
トルク制御から定出力制御，あるいはその逆に移行するものとして議論する。 
N-IM，HTS-ISM ともに，一次周波数 0～55 Hz までは定トルク制御 (すべり周波数一定
制御)， 55 Hz 以降は定出力制御 (一定すべり制御)とする。なお，N-IM に関しては，25 Hz
以下でリアクタンス電圧降下が小さくなるため，一定トルクとなるように入力電圧を増加
させた。 
計算結果として，まず定トルク制御から定出力制御に切り替わる，一次周波数 55 Hz 時
の，すべり-1～1 における N-IM，HTS-ISM のトルクのすべり依存性の計算結果を図 6. 24
に示す。これは電車が空車状態のときの電動機の定常特性を示している。負荷時，発電時








図 6. 24 一次周波数 55 Hz における 
N-IM，HTS-ISM のすべり－トルク特性 
 
次に，N-IM，HTS-ISM の効率特性を検討する。電車の速度は，電動機の回転数と表 6. 8
に示した歯車比を用いて計算できる。また，上記に述べた通り，HTS-ISM の適用により直
接駆動が可能になる。励磁損は歯車比にほぼ比例する。従って，7.36 (歯車比)で除算した値
を HTS-ISM の励磁損とする。クーリングペナルティは前節と同様に 0.15 に設定する。一
次周波数を 5 Hz 刻みで変えながら求めた，各電動機に対する電車速度-トルクならびに効率




図 6. 25 の 1 段目グラフより，N-IM，HTS-ISM の速度－トルク特性はほぼ同一であるこ
とが判る。 
図 6. 25 の 2 段目グラフに示すように，N-IM の効率は電車速度とともに増加する。55 Hz
時の効率は，負荷時 (電車速度 35.8 km/h で力行)で 93.4 %, 発電時 (電車速度 36.8 km/h





(b) Efficiency (range 50-100%) 
 
(c) Efficiency (range 90-100%) 
図 6. 25 トルク，効率特性の解析結果 
 










ここで，N-IM を速度制御するための電力変換器の効率は 0.95 に設定した。一方，
HTS-ISM については 0.955 に設定した。これらは，前章の設定と同様である。 
電動機の負荷時，発電時における N-IM と HTS-ISM の出力比を図 6. 26 に示す。横軸は，





図より，全ての周波数領域で 1 を上回る。周波数が低いほど，回生電力の差は大きい。 




には HTS-ISM の採用により，力行電力は現状 (N-IM)の 10 ％減，回生電力は現状の 10 ％
増は十分期待できるものと考えられる。 
 
図 6. 26 N-IM と HTS-ISM の出力比 
 
6.6 まとめ 











さらに，N-IM と HTS-ISM の発電時におけるトルク，効率の各特性を求め，負荷時，発
電時における両者の出力比を比較した。その結果，HTS-ISM の電車主電動機への適用によ
り，力行電力の抑制効果，回生エネルギーの増大効果が大いに期待できることを示した。 
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第 7 章 将来型電力需給システムの導入に向けての全体システムの
検証 





4 章に示した充放電開始電圧を変化させる制御方式の妥当性を確認するため，図 7. 1 のモ
デルに示した直流 750 V の線区 (1)における変電所電流の実測データを基に効果を検証した。 
電車の主電動機は全て N-IM であり，電力回生が可能である。電車編成は 6 両で運行さ
れている。運行本数は 4～10 分ヘッドである。電車線抵抗は 1km 当たり 0.033 Ωとする。
変電所の容量は 1,500 kW，電圧変動率は 8 ％ (すなわち A 変電所の無負荷直流電圧は 795 
V)である。X 駅末端にはセクションが設けられている。従って X 駅は電気的末端に位置す
るため，列車が X 駅に停車，発車する際，同駅の直流外線電圧の変動幅は他箇所と比較し
て大きい。そこで，想定した電力貯蔵システムは X 駅直下に接続するものとする。図 7. 1
に示す 1 変電所の各回線電流 (A 変電所の 11F～14F)のデータのみで X，Y 駅間の直流電力
負荷を把握することが可能である。 
 
図 7. 1 シミュレーション対象線区 
 
図 7. 1 のモデルに適用する電力貯蔵システムの想定仕様を図 7. 2 に示す。電力貯蔵シス
テムの最大出力は 500 kW である。EDLC の充放電を制御するため，双方向チョッパを用
いる。スイッチング周波数は，200 Hz とする。EDLC の初期電圧は 350 V に設定する。電







表 7. 1 電力貯蔵システムの仕様 
EDLC 
Range of voltage 200～500V
Maximum current 1,200 A 
Maximum energy 5,000 kJ 
Capacity 106 F 
Inner resistance 23 mΩ 
Chopper 
Maximum current 






シミュレーションで適用する電力貯蔵システムの制御は，従来の VpU* と VpD*を一定値と
する固定制御の手法 (ここでは“static”とする)，ならびに 5 章の図 5. 13 に示した可変形の
連続制御の手法 (ここでは“active”とする)の 2 種類とする。 
図 5. 13 における EDLC の充電電圧の状態と VpU* ならびに VpD* の各パラメータは表 7. 2
の通りである。EDLC 電圧が 500 V の際は最高充電状態 (満充電状態)，444 V の際は 3/4
充電状態，304 V の際は 1/4 充電状態，200 V の際は最低充電状態をそれぞれ意味する。本
検討では，積極充電と積極放電の範囲を均等にするため，積極充電は EDLC が空～1/4 の
充電状態，積極放電は EDLC が 3/4～満充電状態の際に適用する。それ以外では通常の定
電圧充放電を行う。 
 
表 7. 2 制御モードと整定値の関係 
(a) static 
EDLC mode VpU* VpD* 
Normal 
charge/discharge








444～500 V 825～850 V 720～750 V 
Normal 
charge/discharge 
304～444 V 825V 720 V 




7.2 HTS-ISM 導入による電力負荷特性の変化 
対象線区 (変電所の電力貯蔵システムが設置されていない状況)における，40 分間の A 変











A 変電所の 11 F，13 F に複数編成の電車が走行することはない。つまり，上記回線電流
の特性は，1 編成が走行する度の力行・回生電流の繰り返しを示す。回線電流が正かつ直流
外線電圧が無負荷直流電圧 (795V)を下回る場合，電車の力行電流を示す。一方，回線電流
が負かつ直流外線電圧が 795 V を上回る場合，電車の回生電流を示す。 
図 6. 26 に示した N-IM と HTS-ISM の出力比を用いて，図 7. 2 に示す N-IM の負荷電流
特性を HTS-ISM の特性に補正する。 
定トルク制御時 (主電動機の一次周波数が 0～55 Hz の範囲)では，負荷電流は時間に比例
して変動する特性を示す。定出力制御時 (同周波数が 55 Hz 以上の範囲)では，負荷電流は
ほぼ一定の値で推移する。すなわち，図 7. 3 に示すように，負荷電流が一定値になる (ピ
ークに達する)瞬間は，同周波数が 55 Hz であることを表す。従って，図 7. 3 の関係を適用
して図 7. 2 に示す N-IM の負荷電流に対応する一次周波数を決定し，図 6. 26 に示した一次
周波数に対応する出力比を掛けることで，HTS-ISM の負荷電流特性を得ることができる。 
 
図 7. 3 負荷電流波形と一次周波数の関係 
 
図 7. 1 に示した線区について，汎用電力解析ソフト (Psim)を用いて，変電所，電車負荷，
電力貯蔵システムをモデリングした。図 7. 4 にシミュレーション対象の主回路を示す。 
 
図 7. 4 シミュレーション主回路 
 
各回線に電流源を設け，図 7. 2 の N-IM の負荷電流特性，または図 7. 3 の特性で補正し
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組み合わせと波形の関係を表 7. 3 に示す。 
 
表 7. 3 シミュレーションの組み合わせ 
Item Main motor Energy storage Figure 
a N-IM None (a) 
b N-IM Static control (b) 
c N-IM Active control (c) 
d HTS-ISM None (d) 
e HTS-ISM Static control (e) 
f HTS-ISM Active control (f) 
 
上記条件による，40 分間における A 変電所の全回線電流の波形，EDLC 電圧の波形 ( (a)
と (d)は後者の波形を除く)の結果を図 7. 5 に示す。 
図 7. 5(a)～ (c)は主電動機に N-IM を，(d)～ (f)は HTS-ISM をそれぞれ適用した場合の
想定比較を示す。 
図 7. 5(b)及び (c)，ならびに図 7. 5 (e)及び (f)は，電力貯蔵システムを適用した場合を想
定した特性である。それぞれ，図 7. 5 (a)，(d)と比較すると，変電所電流が若干低下してい
ることが分かる。これは，電力貯蔵システムの導入により，回生電力の有効活用が促進さ
れたことを示している。 
図 7. 5 (b)及び (e)の EDLC 電圧の波形に着目すると，変動していない時間帯が見られる。
この場合，EDLC の放電エネルギーが充電分よりも勝り，EDLC 電圧の低下傾向が著しい。
表 7. 2 (a)に示したパラメータ値を下げることで，充電エネルギーを増大させることができ
るものの，依然として充放電のエネルギーバランスを保つことは難しい。また，当初はバ
ランスが取れていても，長時間の充放電を繰り返すとやはり EDLC 電圧は増加または低下






























図 7. 5 (c)，(f)のEDLC電圧の波形に着目すると，EDLC電圧は比較的低い範囲になるが，
継続して充放電が行われていることが伺える。これは，EDLC 電圧が低くなると可変制御
が機能していることを意味する。A 変電所の全電流も，図 7. 5 (b)，(e)とそれぞれ比較して，
若干の低減がなされていることが確認できる。 
表 7. 3 に示したシミュレーションの組み合わせによる，40 分後の変電所の電力量，電力
貯蔵システムの電力量の結果を表 7. 4 に示す。なお，表の下段の値は，変電所電力量から
EDLC 電力量を差し引いた値を表す。また，括弧内の百分率は，HTS-ISM の可変制御の結
果と比較した割合を示す。 
 図 7. 5 ならびに表 7. 4 より，以下のことが言える。 
・主電動機を比較すると，HTS-ISM を適用することにより 3 %以上エネルギー効率が向上
した。 
・固定制御と可変制御を比較すると，可変制御により電力貯蔵システムの利用率が高まり，









表 7. 4 変電所電力量と EDLC 電力量の比較 
Energy N-IM energy (a), (b), (c) HTS-ISM energy (d), (e), (f) 
storage Substation EDLC Substation EDLC 
None 
(a), (d) 





















機の種類，電力貯蔵システムの有無による違いを評価する。図 7. 4 で 13F に存在する電流
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源の電圧 (当該のパンタ点電圧)について，(a)主電動機として N-IM を適用かつ貯蔵なしの
場合，(b)同電動機として HTS-ISM を適用かつ貯蔵ありの場合の特性を図 7. 6 に示す。標
準電圧直流 750 V に対し，電車の加速力行時には電圧が低下，電力回生時には電圧が上昇
することが伺える。電圧低下，電圧上昇ともに(b)が抑制されていることが伺える。これは
HTS-ISM の適用により電車の負荷電流が低減したこと，ならびに貯蔵システムの充電，放
電による電圧安定化が機能したためである。最高電圧と最低電圧は(a)が 893 V と 587 V に
対し，(b)は 838 V と 603 V であった。すなわち，最高電圧は 55 V，最低電圧は 16 V 補償



















時間 (s)  





















(b) HTS-ISM 適用，貯蔵あり ((a)に重ね合わせて表示) 





ネルギー効率向上は，HTS-ISM の適用効果が 3 %以上であるのに対し，電力貯蔵システム
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の適用効果は 1 %程度であった。EDLC の電圧変動範囲が 350 V 以下であり，充放電領域
が比較的低い範囲に集中したためと考えられる。また，図 7. 2 の 11F 電流と 13F 電流に着
目すると，電車の力行電流 (正の電流)の積分値に対する回生電流 (負の電流)の積分値の割
合は 16 %に達する。列車本数が検討線区よりも少なく，電車同士で回生エネルギーを授受
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ても N-IM は漏れリアクタンスで発生する無効電力分を入力する必要があるため，DCM に
対して最大直流電力は増大する。今回の検討結果を併せて考慮すると，変電所の定格容量
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